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Une bonne qualité de I'eau de consommation est essentielle à la sécurité de la santé 
publique. Au cours des dernières années, des épidémies causées par la présence des 
C~ptosporicliirm pnnïrrn et Giardia lamblirr dans I'eau de consommation ont été 
signalées avec des impacts sanitaires considérables. Ces parasites étant résistants a la 
désinfection, l'optimisation du traitement conventionnel s'avère nécessaire. L'objectif 
de notre étude est l'optimisation de l'enlèvement physique lors de l'étape de filtration 
sur matériau granulaire. Elle a été réalisée sur de filtres bicouche sable-anthracite de 
l'usine de production d'eau potable Pont-Viau à Laval (Québec). 
Plusieurs stratégies de lavage et de remise en service ont été testées afin d'améliorer la 
performance des filtres. D'une pan, l'impact du lavage sur la qualité de I'eau filtrée a 
été étudie en faisant varier le temps du brassage à l'air (5 et 10 minutes) et le temps du 
rinçage à I'eau (9 et 15 minutes). D'autre part, les conditions de remise en service des 
filtres ont consisté à faire une combinaison entre un arrèt après le lavage (0. 15 ou 30 
minutes). une filtration à l'égout (0, 2 ou 5 minutes) et une ouvenure graduelle de la 
vanne de filtration (0, 10 ou 20 minutes). L'ensemble de ces combinaisons ont été 
réparties sur les filtres 10, 1 1, 12 et 13 de I'usine Pont-Viau. Les paramètres suivis à 
I'eau décantée, à l'eau filtrée et à différentes profondeurs du matériau filtrant sont la 
turbidité, le nombre de particuies, le nombre de spores de bactéries spomlantes 
aérobies (BSA) et les pertes de charge. 
À la lumière des resultats obtenus, les conditions actuelles de lavage (5 minutes de 
brassage à I'air et 9 minutes de rinçage à l'eau) utilisées à l'usine sont convenables 
pour le bon fonctionnement des filtres. Par ailleurs. les resultats ont épalement montré 
i'importance de définir la durée du rinçage à I'eau par rapport à la durée du brassage à 
I'air. Le rinçage a I'eau devra ètre suffisamment long pour éliminer les particules 
détachées lors du brassage à I'air. 
Cependant. les différents essais de remise en service des filtres ont permis de constater 
que le fonctionnement actuel de l'usine (filtration à l'égout pendant 2 minutes) peut 
être amélioré en utilisant certaines des stratésies évaluées. Par exemple. un arrêt 
temporaire des filtres après le lavage contribue a réduire d'environ 20 % le nombre de 
panicules cumulées pendant la phase de maturation par rapport à une remise en service 
non précédée d'un arrêt. La stratégie de remise en service graduelle est également 
bénéfique si elle n'cst pas directement précédée d'une tiltration a l'égout. 
La filtration a l'égout réduit la durée de la phase de maturation. Cette dernière peut 
même ètre éliminée pour une filtration a l'égout suffisamment longue; cependant la 
productivité des filtres est alors affectée. 
Les meilleures stratégies de remise en service sont celles qui évitent les à-coups 
hydrauliques. Ainsi. u n  arrêt temporaire des filtres après le lavage suivi d'une remise 
en service graduelle ou une simple remise en service gaduelle permettent d'améliorer 
la performance des tiltres à la remise en service. 
D'autre part, l'analyse du Fonctionnement des quatre filtres de conception identique a 
révélé des performances non équivalentes, sunout pendant la phase de maturation. 
L'analyse des caractéristiques granulométriques des quatre filtres a confirmé ces 
différences. Ceci suggère la nécessite d'un suivi de la qualité de  I'eau filtrée de chaque 
t'iltre individuellement. 
Quant aus paramétres de contrele utilisés. la turbidité et les comptes de particules ont 
montré des sensibilités différentes. Le seuil de détection des compteurs de particules 
utilisés est de 7 Fm; cette limite rend le cornpie de particules moins sensible que fa 
mesure de la turbidité pendant la phase de maturation. En etkt. la fin du lavage semble 
être caractérisée par la présence d'une proportion importante de fines particules, non 
détectables par les compteurs mais qui  sont prises en compte lors de la mesure de la 
turbidité. Cependant, les comptes de particules se sont avérés plus sensibles aux 
variations de la qualité de I'eau filtrée que la mesure de la turbidité pendant le reste du 
cycle de filtration 
Les spores de BSA ont présenté une tendance similaire à celle de la turbidité. 
Cependant. leur concentration dépend des conditions climatologiques et les faibles 
valeurs obtenues à I'eau filtrée montrent que la portée de cet outil de contrôle de la 
qualité de I'eau filtrée et de la performance des tiltres est limité. 
ABSTRACT 
The control of drinking water qualiiy is essential to protect public health. In the recent 
years, drinking water has been implicated in the transmission of several outbreaks of 
Cgposporidiosis and Gimdiosiv. Because of pathogen resistance to disinfection, 
drinking water treatment optimisation is necessary. The objective of this study was to 
optimise tilt ration performance in terms of physical particle removal during water 
treatment. The experimental work was carried out at the Pont-Viau (Laval. Quebec) 
drinking water treatment plant usinp sand-anthracite filters. 
Several backwashing and stan-up strategies were tested to determine the impact on 
tiltered water quality. During a tirst phase, backwashing conditions were modified 
applying 5 and 10 minutes to the air scour or 9 and 15 minutes to the water wash. 
During a second phase, start-up strategies consisted in combining delayed start after 
backwashing (0, 15, or 30 minutes), filtration to waste (0, 2 or 5 minutes) and slow 
start (0, 10 or 20 minutes). Measurements of turbidity. particle counts, aerobic spore- 
forming bacteria and head loss were made at the filter influent. filtered water and 
several depth wirhin the fiiter media. 
The current backwashing conditions in application at Pont-Viau plant (5 minutes of air 
scour and 9 minutes of water wash) are appropnate. Our results indicate that the water 
wash duration is directly linked with air scour duratioii. Water wash must be long 
enough to eliminate detached particles from filter media by air scour. 
Filters performance could be optimised by changing the current start-up conditions 
(filtration to waste during 2 minutes). Total cumulative particle counts during ripening 
period is reduce about 20 % when using delayed start-up aAer backwashing. A better 
filter performance is also observed using slow start up if no filtration to waste is 
preceded. Filtration to waste reduces the ripening period and a longer duration of' the 
filtration to waste can even eliminate it. However. tilter productivity is then reduced. 
Best results are obtained with start-up conditions that avoid hydraulic surges. Filter 
performance is optimised when a delayed start is combined with a slow start. A slow 
stan alone also proved to be a viable solution. 
The design of the four tilters in this study is the same. Howcver. one of [hem perforrns 
differently, especially during ripening period. Pariicle size analysis of the tilter media 
confirmed the different performances observed. This suggests that an individual 
control of each filter should be considered. 
Turbidimeters and particle counters sensibility is different. Because of the counter 
particle limit detection (2 to 800 pm). this instrument is limited and its sensibility is 
lower than turbidimeters during ripening period. Indeed, backwas hing produces an 
important portion of small particles that are not detected by particle counters. On the 
other hand. particle counters are more sensitive than turbidirneters to detea quality 
fluctuations during the whole filter run aRer the ripening period. 
Aerobic spore-forming (ASF) bactena and turbidity presented a similar evolution. 
However, ASF levels depend on weather conditions and low concentration was 
obtained in filtered water. Consequently, this rnethodological characteristic l i  mits the 
use of ASF as a routine monitoring tool of filtered water quality. 
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CHAPITRE I 
INTRODUCTION 
La présence de micro-organismes pathogènes dans I'eau de consommation, tels que les 
Cr)ptosporidirrm porvzrm et les GiorJici Icmbliri, est une cause importante de maladies 
d'origine hydrique. Les traitements conventionnels qui comprennent l'étape de la 
clarification (coagulation-tloculation. décantation. filtration) et I'étape de la désinfection 
doivent assurer l'enlèvement de ces pathogènes afin de protéger la santé publique. 
Le desré d'inîèction élevé des C'. peiwn et des G. frrmbh (Schaub et Roberson. 1996) 
ainsi que leur résistance aux désinfectants les plus couramment utilises mènent a 
contrôler et a optimiser le traitement afin de  maintenir la meilleure qualité d'eau traitée. 
Dernièrement, les efforts d'optimisation de la performance du  traitement sont concentrés 
sur l'étaye de la tiltration. En effet. la filtration correspond à la dernière étape 
d'enlèvement physique avant I 'étape de la désinfection. Toutefois. la désinfection est 
toujoiirs nécessaire comme barrière de sécurité dans le traitement de I'eau potable. 
En général, au cours d'un cycle de filtration (période entre deux lavages d'un filtre), la 
dégradation de la qualité de I'eau filtrée se présente notamment au début et à la fin du 
cycle de filtration et donc le risque d'infection augmente pendant ces deux périodes. 
Après le lavage d'un filtre, le matériau filtrant est déstabilisé ce qui laisse passer plus de 
turbidité. de particules et de micro-organismes pendant une période appelée phase de 
maturation. Ainsi, Bellarny et al., (1993) ont constaté que la qualité de I'eau filtrée 
diminue au cours des 15 a 30 premières minutes du cycle de filtration. 
La qualité de I'eau tiltrée pendant la phase de maturation dépend en partie des conditions 
de lavage et de remise en filtration suite à un lavage. 
Hall et Croll. (1997) ont observé que la qualité de I'eau filtrée à la remise en service des 
filtres cst affectée par le type de Ia~age appliqué. De la même hqcn. la perf~rmance des 
filtres au début du cycle de filtration se trouve affectée par la durée du lavage (Colton et 
c l / . ,  1996). 
D'autre part, dans les usines de traitement, une partie de l'eau produite pendant la phase 
de maturation est couramment refoulée à l'égout afin de réduire le volume d'eau de 
moins bonne qualité envoyé i la réserve et par conséquent dans le réseau de distribution. 
Bucklin rt trl., 11988) considèrent que l'ouverture et la fermeture des vannes de la 
filtration a l'égout induisent des variations de débit qui peuvent entrainer le décrochage 
des particules dCposees dans les tuyaux. Ainsi dans ces &tudes il  a i té  suggéré que 
l'augmentation de la turbidite et la présence de bactéries aprk  Ir lavage peuvent ètre 
minimisées plus facilement par le contrôle des variables du traitement que par la tiltration 
a l'égout. 
La qualité de l'eau filtrée pendant la phase de maturation est liée à l'expansion du 
matériau filtrant. provoquée lors du lavage. Un arrèt temporaire des tiltres après le lavage 
permet au matériau filtrant de se lasser et par consequent les résidus de lavage se 
redéposent sur le matériau filtrant. De cette Façon. un  arrèt temporaire du fonctionnement 
des filtres après le lavase assure une meilleure rétention du nombre de particules à la 
remise en service (Baird et Hillis. 19%). 
Hall et Croll, (1997) et Colton el al., (1996) ont démontré dans leurs études que les 
différentes conditions d'opération des filtres affectent directement la qualité de l'eau 
filtrée. Dans ces deux études i l  a été observé une amélioration de la qualité de l'eau filtrée 
pendant la phase de maturation en appliquant une remise en service graduelle après le 
lavage. Hall et Croll, (1997) remarquent que malgré la réduction de la pointe du nombre 
de particules. la remise en service graduelle ne permet pas son élimination complète. Ces 
résultats sont consistants avec les résultats obtenus par Coltor. rf ni., (1996) qui 
considèrent que le nombre de panicules demeure élevé malgré I'arnélioration observée. 
Afin d'optimiser le fonctionnement des tiltres rapides sable-anthracite. nous avons 
effectué une étude sur quatre filtres de l'usine Pont-Viau ii Laval (Québec). Plusieurs 
stratégies de lavage et de remise en service ont été testées en analysant la variation de la 
turbidité. le nombre de particules et le nombre de bactéries sponilantes aérobies à 
I'etlliirnt des filtres ainsi qu'en profondeur dans le matériau tiltrant. Cette itude a comme 
but de déterminer la condition d'opération des filtres qui puisse améliorer la qualité de 
l'eau filtrée au cours de la période critique du cycle de filtration suite à un lavage. 
L'ensemble de cette étude est présenté en quatre étapes principales. Tout d'abord, les 
conditions actuelles d'opération des filtres de l'usine Pont-Viau sont analysées permettant 
de déterminer l'équivalence des filtres étudiés. D e  la même façon, la stratégie de remise 
en service actuelle, les caractéristiques de la phase de maturation ainsi que le 
comportement des tiltres à la tin du cycle de filtration sont présentées au cours de l'étude. 
D'une autre part, la turbidité, le compte de particules et le dénombrement de  BSA sont 
comparés afin de connaître la sensibilité de la mesure de chacun de ces paramètres et 
obtenir un meilleur contrôle de la qualité de I'eau filtrée. 
En ce qui concerne les conditions d'opération des tiltres. la durée du lavage et 18 
stratégies de remise en service ont été étudiées. L'impact des conditions d'opération des 
filtres sur la qualité de I'eau filtrée est donc présenté. 
Finalement, des Facteurs indépendants au Fonctionnement des filtres sont aussi analyses 
dans cette étude. 
CHAPITRE I I  
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 
2.1. Mise en contexte 
Le traitement et la distribution d'eau potable ont pour objectif de fournir au 
consommateur une eau de bonne qualité. Les normes de qualité des eaux potables sont 
principalement basées sur des caractéristiques physiques. chimiques et niicrobiologiques 
de I'eau qui relèvent en général de l'aspect sanitaire. Dans la plupart des cas, les 
caractéristiques organoleptiques (goût. couleur. odeur) font plutôt appel à I'aspect 
esthétique de l'eau sans un impact sanitaire direct prouvé. 
La qualité de I'eau au robinet du consommateur relève d'une approche intégrée qui 
combine la ressource en eau. le traitement a l'usine et I'évulution de I'eau dans le réseau 
de distribution. La protection de la ressource (Ednvald et Kelly. 199s; Karanis et nl.. 
1998). la bonne opération des ouvrages de purification ainsi qu'un bon entretien du 
réseau de distribution sont donc indispensables pour répondre a l'objectif qualité 
(Bernhardt et Clasen. 1 995). 
Quelle que soit la qualité de la ressource. I'usine de traitement d'eau potable doit assurer 
la production d'une eau qui répond aux normes physico-chimiques et microbiologiques. 
Le tableau 2.1.1. présente quelques-unes des principales normes physico-chimiques et 
microbiologiques définies par l'agence américaine de protection de l'environnement 
(USEPA). Toutefois la USEPA détinit les performances du traitement par rapport à la 
qualité de la ressource. Ainsi dans le cadre de la Enhanced Surface Water Treatment Rule 
(ES WTR) I 'agence a réglementé l'enlèvement de Crypiosporidizrm pnmrm et de Giardia 
Imblirr entre 3 et 6 log à I'eau tiltrée en fonction de la contamination initiale i I'eau 
brute (USEPA, 1994). 
Tableau 2.1 .l. Normes physico-chimiques et rnicrobiologiques définies par la USEPA 
CONTAMINANT 
PHYSICO-CHIMIQUE OBSERVATIONS 
Os2 1 Considéré comme norme secondaire recommandée par la EPA Aluminium 







Considéré comme norme secondaire recommandée par la EPA. 
Considéré comme norme secondaire recommandée par la EPA. 









Considéré comme norme secondaire recommandée par la €PA. 
Considéré comme norme secondaire recommandée par la €PA. 
Considéré comme norme secondaire recommandée par la EPA 
Considéré comme norme secondaire recommandée par la €PA. 
500 l Cansidère comme norme secondaire recommandée par la €PA. 
Zinc Considéré comme norme secondaire recommandée par la €PA. 
OBSERVATIONS MICROBIOLOGIQUE 
Le traitement doit assurer 99.9% d*enlévernent ou  d'inactivation 
Pas de limite mais la EPA suppose que lorsque Giardia et virus 
Giardia lamblia zero 
- 
Legionella zero 




fécaux et E. Col0 
zéro '% 1 1 1  ne doit pas y avoir de coliformes dans plus de 5% des 
échantillons prélevés Chaque khantil lon qui contient des 
coliformes totaux doit être analysé pour les coliformes fécaux. II ne 
doit pas avoir des coliformes fécaux. 
Le traitement doit assurer 99.99% d'enlèvement ou d'inactivation Virus (entérique) zero 
1 Concentration Maximale Acceptable Provisoire 
2 Concentration Maximale Acceptable 
3 Mesure en mg/L sauf indication contraire 
4 D'après le traitement appliqué-niveau de la performance de la technique 
En règle générale, une filière conventionnelle de traitement d'eau potable combine des 
procédés physiques de clarification (coagulation. décantation. tiltration) et des procédés 
chimiques de désinfection. L'ensemble de ces étapes doit être conçu de façon a obtenir la 
meilleure qualité d'eau traitée afin de protéger la santé publique. 
La présence de micro-organismes très résistants à la désinfection (bacteries spomlantes 
aérobies. kystes. oocystes. virus) de même que la formation de sous-produits de 
désinfection (SPD) a l'usine et dans le réseau de distribution representent un  défit 
constant aux producteurs d'eau potable. Dans les dernières annees. l'di mination des 
oocystes de ( i~ptosporidiiirri p a w m  et des kystes de Girnzlk~ Itrmhliu est devenu un 
objectif majeur dans le traitement de l'eau potable. En effet. ces protozoaires ont été à 
l'origine d'importantes épidémies hydriques (Henvaldt el d..  1992; Lisle et Rose. 1995; 
McKenzie el d.. 1994; Richardson et cri.. 1991; Smith ri c d .  1992) de plus ils sont 
résistants aux désintèctants couramment utilises en eau potable (Edzwrild et Kelly. 1998). 
Ainsi, Rennecker et al., ( 1 999) ont analysé l'inactivation de C * ~ ? p f o . s p ~ r i t i z i ~  prin~rrn par 
I'ozonation. Les auteurs ont déterminé les valeurs minimales de CT pour l'inactivation de 
ces micro-organismes pathogènes, par exemple pour un enlèvement de 3 log à une 
température de 15°C la valeur correspondante au CT est 13.8 rngmin . l - '  (voir 
tableau 2.3.1. I ) 
Dans l'industrie de production d'eau potable. une tendance se dessine de plus en plus 
vers une réduction massive des doses d'oxydant utilisées en désinfection hale. voire une 
élimination totale, le cas échéant (Hambsch, 1998; Hannoun. 1998; van der Kooij et van 
Lieverloo. 1998). Dès lors, l'étape de désinfection est considérée comme une barrière de 
sécurité complémentaire, le maximum du crédit de l'élimination des orginismes 
pathogènes étant dorénavant attribué aux traitements physico-chimiques (coagulation. 
floculation, décantation et filtration). 
2.2. Micro-organismes pathogènes dans l'eau de consommation 
Une grande variété d'agents infectieux sont impliqués dans les épidémies hydriques tels 
Shigekr, les virus comme Picort~miridea (entérovims 72) responsable de l'hépatite X et 
E~ifirovirus. Egalement, des protozoaires tels que D~~emoeho &mlirico. 
C~ptosporiili~irn pczmm et Giarciicz kzrnhlin sont des micro-organismes responsables 
d'importantes épidémies d'origine hydrique (Halsay et Leclerc. 1993). Les maladies 
gastro-entérites d'oririne virale provoquées par I'orpnismr liomirris sont bien connues 
depuis plusieurs années. Quelques épidémies ont ité documentees dont celle survenue en 
1977 en Suède avec 3 172 cas d'infection détectés en deux semaines (Lycke ei ai.. 1978) 
et d'autres aux États-unis à Georgetown, IX, avec 13000 cas d'infection en juin 1980 et 
au Royaume LJni en 1981 avec 257 cas détectés. (Craun, 1986). 
Au cours des dernières années, un effort considérable de recherche a été entrepris sur 
deux protozoaires, Giardicz ic~mbi î~  et C-pfosporiclit~rn pat~l~nt  en raison de leur 
étiologie dans diverses épidémies d'origine hydrique (Craun, 199 1).  Aux États-unis les 
plus grandes épidémies de cryptosporidiose ont été détectées en 1984 à Braun Station, 
TX avec 2000 cas d'infection. en 1987 dans le Comté de Carol[, GA avec 1200 cas 
d'infection et en 1992 dans le Comté de Jackson Ore. avec 1500 cas d'infection (Solo- 
Gabriele et Neumeister, 1996). L'épidémie déclenchée en avril 1993 à Milwaukee, Wis. 
demeure toutefois la plus grave de l'histoire des États-unis avec environ 403 000 cas 
d'infection (Fox et Lytle, 1996; McKenzie a d., 1994; Solo-Gabriele et Neumeister. 
1996). L'expérience des pays susmentionnés a motive la recherche au niveau 
international (États-unis, Canada, Australie, Communauté Européenne) sur ces 
organismes pathogènes mème si aucune autre épidémie de cette ampleur n'a été signalée 
par la suite (Karanis et i d ,  19%). 
2.2.1. Principales caractéristiques des Cryptusporidiuni et des Giizrcliri 
(*~pro.~porir i~tw p~rnT~,»> et Gitrrtlio lamblia sont les protozoaires responsables de la 
cryptosporidiose et de la giardiose chez l'être humain (Lisle et Rose. 1995). Ces deux 
maladies se manifestent par des diarrhées avec un risque accru chez les irnmuno- 
déficients (Solo-Gabriele et Neumeister. 19%). 
Les oocystes de C~piospor~clzr~rn et les kystes de Ginrdicl se trouvent dans les fèces des 
mammifères, incluant l'être humain. Leur transmission peut se faire lors de contacts avec 
les animaux. par contact inter-personnel ou bien par l'ingestion de nourriture ou d'eau 
contaminées par les matières fécales (Juranek. 1995; Karanis et rd.. 19%). 
Ces deus protozoaires peuvent vivre longtemps en eau froide (Karanis et trl.. 1998). De 
plus. ils possèdent un pouvoir infectieux très élevé. La dose infectieuse est évaluée à 
seulement 10 oocystes de Ciyptosporitiirtrn ou de 20 a 30 kystes de Ginrdicr (Schaub et 
Roberson, 1 996). 
Les caractéristiques de ces protozoaires empèchent une bonne efficacité d'élimination 
dans la filière de production d'eau potable. En effet, leur petite taille (4 à 7 pm pour les 
oocystes de Oyt~~spor id i z im  et de 5 a 15 Fm pour les kystes de Gitrrtlio) rend plus 
ditTicile leur rétention dans les ouvrages de clarification (van Duser et c d . .  1996). En 
outre. leur résistance a la désinfection réduit considérablement I'etEcacité de 
l'inactivation chimique (Ednvald et Kelly. 199s; Rose et d.. 199 1 ). Le tableau suivant 
compare les CT d'inactivation requis pour C'rypro.syori~iiirm ptrn.i(m. 
Tableau 2.2.1 . A .  Valeurs minimales de C.T pour l'inactivation de Cryptosporidium parvum 
par I'ozonation (Rennecker et al., 1999). 
Sur le plan analytique. la détection de Ciyptosporidirrrn et de Gic~rdin est difficile. 
Cependant quelques techniques plus récentes permettent de mieux mesurer leur viabilité 
mais elles demeurent encore complexes et onéreuses (Compagnon rf d., 1999). Pour 
cette raison, des substituts encore appelés indicateurs ont été développés dans le but 
d'estimer les performances du traitement et l'efficacité de I'enlevement des parasites 
considérés (LeChevallier et Norton, 1992: Schaub et Roberson. 1996) Ainsi. 
LeChevallier et Norton, (1997) proposent dans leur étude l'utilisation de la turbidite et 
des comptes de particules comme indicateurs de la performance des traitements. 
2.3. La filtration 
2.3.1. Cwrctéristiques générales et fonctionnement des filtres 
La filtration est une étape courante dans une tilière d'eau potable en particulier pour les 
usines produisant de I'eau potable 6 partir d'eau de surface Elle peut ètre directe ou 
précédée d'une étape de clarification. comprenant la coagulation. la floculation, la 
décantation. au cours desquelles sont éliminés une partie importante de la turbidité. de la 
couleur. des micro-orgnismes et des substances responsables des goûts et odeurs. Selon 
Har~rsheimer et Watson. (1996). la combinaison d'une claritication par aéroflotation 
suivie d'une tiltration sur charbon actif granulaire (CAG) est le traitement le plus efficace 
pour Climiner la couleur. les goûts et les odeurs dans I'eau. Le procédé physique de 
tiltration permet principalement de retenir les solides en suspension présents dans 
l'affluent du milieu filtrant. 
Dans l'industrie de I'eau. les filtres communément utilisés sont les tiltres a sable rapides. 
les tiltres i sable lents et les tiltres biologiques. Certains tiltres rapides (bicouches ou 
multicouclies) utilisent différents matériaux filtrants tels que le sable de silice, le quartz, 
le sable de grenat. I'anthracite ou le charbon actif 
Les principales caractéristiques du matériau tiltrant sont le diamètre effectif. le 
coefticient d'uniformité, la densité relative. la masse unitaire sèche. la porosité et le 
Facteur de forme des grains du matériau (Desjardins. 1997) Les caractéristiques du 
matériau tiltrant jouent un r61e essentiel dans les performances de la filtration. En effet, 
(Moran rf d.. 1993) ont étudié l'impact de la taille des grains du matériau filtrant sur 
I'eficacité des filtres. Ils ont montré que l'enlèvement des particules est meilleur pour les 
faibles diamètres efiectifs comparé aux tailles plus élevées. toutes autres conditions 
identiques par ailleurs. 
Par ailleurs. le rendement de la filtration ne dépend pas seulement des caractéristiques des 
tiitres mais aussi de I9etXcacité des traitements réalisés en amont. La dose optimale de 
coagulants. tel que l'alun. joue un rôle important pour atteindre une bonne réduction de la 
iurbidité en aval des filtres. Ainsi. .Al-Ani c.r c d . .  (1986) ont montre qu'un traitement 
chimique adéquat avant la filtration permet 70 d'enlèvement de In turbidité. 99 96 
d'enlèvement des bactéries et 95 ?/o d'enlèvement des kystes de Girrzliu De même. ils ont 
observé qu'en absence d'un prétraitement chimique l'enlèvement de la turbidité. des 
bactéries et des kystes de Gicirdia varie de O à 70 %. 
L'encrassement progressif des filtres au cours d'un cycle de filtration entraîne une 
augmentation des pertes de charge et peut résulter en une dégradation de la qualité de 
I'eau filtrée. Les filtres sont donc régulièrement lavés selon des consignes liées à la 
qualité de I'eau filtrée (turbidité. comptes de panicules) ou à l'opération des filtres (pertes 
de charge. durée de fonctionnement). 
Un cycle de tiltration est défini par la période séparant deux lavages consécutifs. Durant 
un cycle de filtration, la période la plus critique est la phase de maturation qui se présente 
à la remise en service d'un filtre après le lavage. Dans certains cas, on peut aussi observer 
une dégradation de la qualité de l'eau filtrée vers la fin du cycle. c'est la phase de percée. 
A la remise en service après u n  lavage, la qualitée de I'eau tiltrée est en générale 
médiocre pendant les premières minutes jusqu'a atteindre une  stabilisation. Cette période 
de détérioration de la qualité de I'eau est communément appelée phase de maturation du 
filtre. La qualité de l'eau durant cette phase peut Are représentée par Ir graphique de la 
Figure 2 3 1 . 1 .  
De nombreux auteurs se sont intéressés a l'étude des paramètres affectant la qualité de 
I'eau filtrée pendant la phase de maturation sous différentes configurations 
(Amirtharajah. 1980; Bellamy ef d.. 1993; Bucklin rr <ri.. 199 I ; Logsdon ri cil.. 1985). 
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TF TM TB TR 
Temps de filtration 
TF : temps de rétention des drains 
TM : temps de rétention jusqu'au dessus du milieu filtrant 
Tg : temps de rétention jusqu'au goulottes de lavage 
TR : temps de maturation du filtre 
Figure 2.3.1 ..f. Caractéristiques de la qualité de t'effluent d'un filtre après le lavage 
(tiré de Arnirtharajah et Wetstein, 1980) 
Toutes ces études ont confirmé l'existence de cette phase qui dure entre quelques minutes 
et quelques heures en général. Par exemple, Bucklin et al.. ( 199 1 )  ont constaté que la 
turbidité et les densités de coliformes sont élevés à l'eau filtrée pendant les 30 premières 
minutes du cycle de filtration après un lavage en réalisant des études simultanément en 
usine et sur un montage pilote. De même, Logsdon ri al., (1985) ont réalisé des études 
sur un montage pilote et montrent que le passage de kystes de Ginrclio à travers les filtres 
est plus important au début du cycle de filtration juste à la remise en service. Par ailleurs. 
(Moran et al., 1993) ont analysé la distribution des particules par taille et ils comparent 
les phénomènes qui se déroulent pendant la phase de maturation et à la fin du cycle de 
filtration. Au niveau de la taille des particules, de fines particules (détachées et brisées 
lors du lavage) passent à travers le matériau filtrant à la remise en service. A la fin du  
cycle de filtration, le décrochage de particules ou de flocs préalablement retenus par le 
matériau peut contribuer de façon significative à la percée observée à la t h  du cycle de 
filtration. Ainsi. ce décrochage provoque le passage de tines particules en détériorant la 
qualité de I'eau tiltrée vers la fin du cycle de filtration. 
Le tableau suivant résume quelques études réalisées sur la variation de la qualité de I'eau 
t j  ltrée pendant la phase de maturation selon plusieurs aiiteurs. 
Tableau 2.3. t .l.   vol ut ion de la durée de la phase de maturation: revue bibliographique 
sommaire 











Initial Degradation of Effluent 
Quality Ouring Filtration (1980) 





Evaluating Sedimentation and 
Various Filter Media for 
Removal of Giardia Cysts 





Penetration of Colifomis 
Through Municipal Drinking 
Water Systerns (1991 ) 
- bicouche (filtration 
directe) 
Moran O., Moran 
M., Cushing et 
Lawler 
Particle Behavior tn Deep-Bed 
F iitration: Part 1-Ripening and 
Breakthrough ( 1993) 
- monocouche 
Colton, Hiilis et 
Fitzpatrick 
Fitter Backwash and Start-up 
Strategies for Enhanced 
Particulate Rernoval ( 1996) 
- monocouche 
*manque de données pour calculer la vitesse de filtration en ndh 
2.3.2. Critères d'optimisation des filtres 
Selon le mode de fonctionnement des filtres, la percée de tin de cycle peut ètre observée 
ou non; elle peut être évitée en Faisant des cycles de filtration courts. Cependant, la phase 
de maturation après un lavage est inévitable. Toutefois, il est possible d'en modifier la 
durée et I'amplitude; c'est ce qui fait l'objet principal de ce chapitre qui résume les 
différentes stratégies d'opération des filtres (lavage et remise en service) et leur impact 
sur les caractéristiques physiques et microbiologiques de I'eau filtrée pendant la période 
de maturation. 
Se!cn -4rnirthxyd1 et Wetstein, ( 1980) la qualité de !'eau filtrée pendant la phase de 
maturation est fonction de I'eficacité du lavage et des conditions de remise en filtration. 
D'après les résultats de Amirtharajah et Wetstein. (1980). confirmés par Buckiin el al., 
(1988). la phase de maturation peut ètre divisée en trois étapes comme le montre la 
figure 2 . 3 1  I Amirtharajah et Wetstrin, ( 1980) ont réalise des études à l'échelle pilote 
sur des filtres bicouches sable anthracite et ils ont montré (figure 2 . 3 1  I . )  que : 
la première étape est attribuée au passage de I'eau de lavage contenue dans les fonds 
de tiltre â la fin du lavage : c'est la période de décalage (TF). 
la deuxième étape se caractérise par une première dégradation de la qualité de I'eau 
tlltrée attribuable aux résidus détaches pendant le lavage et qui n'ont pas été évacués 
lors du rinçage et qui sont donc restés instables à l'intérieur du matériau. Ces 
impuretés sont alors emportées par le passage du premier filtrat. 
finalement. pendant la phase de maturation. une deuxième pointe se présente. Cette 
pointe peut ètre attribuée à I'eau de lavage qui se trouve au-dessus du matériau. 
Bucklin et al.. (1988) ont également démontre que la durée de cette dernière phase est 
dépendante de la vitesse de filtration et de la turbidité à I'amuent du filtre. 
Même si la phase de maturation est relativement courte par rapport au cycle complet, son 
impact sanitaire reste important. En effet Colton et al., (1996) ont montré que le nombre 
de particules qui passe pendant la phase de maturation peut représenter plus de 40 % du 
nombre total de particules qui passent au cours d'un cycle complet de 48 heures pour une 
filtration directe à 6 m/h en appliquant I mg/L de sulfate ferrique comme coagulant. 
L'amélioration de la qualité de l'eau pendant la phase de maturation passe par la 
réduction de sa durée et de son amplitude de la phase de maturation. Certains auteurs 
proposent que l'optimisation du lavage passe par une meilleure combinaison entre 
l'intensité du brassage du matériau et la durée de chaque phase du lavage. La remise en 
service pourrait être optimisée par une modification adéquate des conditions de retour a 
la filtration : arrêt temporaire des tiltres après le lavage, filtration a I'éeout. augmentation 
graduelle du débit de filtration a la réserve. Nous détaillerons dans les prochains 
paragraphes chacune de ces deux étapes. 
2.3.2.1. Le lavage 
Au cours d'un cycle de filtration, les impuretés s'accumulent dans le matériau filtrant et 
di rninuent les performances des filtres rendant nécessaires des lavages réguliers selon des 
consignes prédéfinies. 
Dans I'indiistrie du traitement d'eau potable les mécanismes de lavage les plus utilisés 
selon le type de tiltre sont le lavage à I'eau seule, le lavage a I'air suivi d'un rinçage à 
I'eau et le lavage combiné à I'air et a I'eau (Desjardins, 1997). 
Le !wa;e est Bit ii contre-courînt permettant l'expansion du matériau filtrant et le 
décrochase des particules accumulées pendant un cycle de filtration. L'injection d'air 
augmente l'énergie de brassage et en conséquence les collisions entre les grains du 
matériau t i  ltrant . Cela améliore le décrochage des impuretés retenues sur le matériau et 
dans les pores. Le rinçage à I'eau assure ensuite l'évacuation de ces impuretés 
(Fitzpatrick. 1998). 
En ce qui concerne les mécanisines de lavage. Amirtharajali. ( 1")s) a constate que le 
lavage a I'eau seulement est peu performant. Ce type de lavage ne permet pas un  brassage 
sutlisnnt. La qualité de I'eau produite à la remise en service des filtres est donc fortement 
liée aus conditions de lavase appliquées. Par conséquent. l'optimisation du lavage est a 
considérer pour diminuer l'amplitude et la durée de la phase de maturation (Fitzpatrick, 
1998; Amirtharajah. 1991). 
Les critères d'optimisation du lavage varient selon le type de filtre. Cependant, la durée 
de chacune des étapes du lavage (air et eau) est déterminante dans les performances des 
filtres pendant la phase de maturation et sur la durée du cycle suivant. En effet, des 
lavases de trop coune durée limitent l'élimination des impuretés accumulées dans le 
matériau filtrant et entraînent une réduction progressive de la durée des cycles. La qualité 
de I'eau filtrée pendant la phase de maturation s'en trouvera affectée. À l'inverse. un 
lavage excessif augmente la porosité du lit à la remise en service; i l  risque alors d'y avoir 
une percée en particules à la remise en service (Colton et c d . ,  1996). 
Certains auteurs ont noté une amélioration des performances du filtre lorsque I'air et 
!'eau sont injectés sirnultaniment. Hsl! et Cm!!, (1007) ont observé. sur un montage 
pilote d'un filtre rapide. que le nombre de particules de 2 à 5 pm dans les premiers 900 
litres de I'eftluent diminue de 8.8x10' (lavage à I'air suivi d'un rinçage à I'eau) a 5.5 x108 
(lavase à I'air et ii I'eau combines). 
Une étude realisie par Amirtharajah. ( 199 1 )  montre qu'il est possible de déterminer une 
combinaison d'air et d'eau qui permet d'obtenir un lavage optimal pour les filtres 
bicouches et les tiltres à charbon actif granulaire. Amirtharajah. ( 1993) a par ailleurs 
montré que I'ameiioration des performances de la combinaison air-eau est attribuable a 
l'augmentation du brassage et aux forts changements de vitesse dans le matériau. Dans 
cette étude. I'utilisation d'un endoscope et une caméra de vidéo a permis d'observer le 
comportement du matériau filtrant durant le lavase. Ainsi, .Aniirtliarajah. (1993) a 
constaté qu'un lavage air-eau combiné provoque une augmentation de la turbulence avec 
des mouvements plus violents des grains du matériau filtrant que lors d'un simple lavage 
à l'eau. 
Ces résultats sont confirmés par Hall et Croil, ( 1997). En effet. ils ont constaté que le 
lavage air-eau combiné améliore l'enlèvement des particules comprises entre 2 et 5 pm 
pendant la phase de maturation. Ces panicules sont considérées par certains auteurs 
comme des indicateurs de la présence des oocystes de Cryptosporidiirm porvzim (Hall et 
Croll, 1997). Ce type de lavage nécessite cependant un contrôle plus rigoureux afin de 
limiter l'usure et la perte de matériau filtrant. 
2.3.2.2. La remise en service 
a) La filtration à I'égout 
La tiltration a l'égout est une pratique courante dans les usines de production d'eau 
potable. Elle est toutefois controversée selon les auteurs. En effet. l'objectif de la 
filtration à l'égout est d'éliminer le volume d'eau dégradée au début du cycle de filtration 
(Bellamy et td.. 1993). À l'opposé d'autres auteurs. Bucklin ri ui.. (1985) considèrent que 
la filtration à l'égout peut détériorer la qualité de l'eau filtrée et mèmr produire une 
troisième pointe de turbidite dans les premières minutes du cycle de filtration. Cette 
détérioration serait causée par les variations de débit suite à I'ouverture et à la fermeture 
des vannes de filtration à I'égout ce qui pourrait favoriser le décrochage des panicules qui 
se trouvent dans le matériau tiltrant (Glasgow et Wheathley, 1998). 
La durée de la phase de maturation joue un rde  déterminant pour l'application de la 
filtration a I'égout à la remise en service des filtres. Lorsque la phase de maturation dure 
plusieurs heures, l'application de la filtration a I'égout n'est pas économique, quant au 
volume d'eau éliminé. Par contre, la filtration à l'égout peut être appliquée quand la phase 
de maturation est courte. Bucklin ri al., (1988) proposent I'utilisation d'une filtration à 
l'égout à la remise en service des filtres lorsque la phase de maturation a une durée 
inférieure à 30 minutes et l'amplitude de la pointe de turbidité se trouve entre 1 et 2 m. 
b) Ouverture graduelle de la vanne modulante de filtration 3 la réserve 
L'ouverture graduelle de la vanne modulante de filtration est une stratégie de remise en 
service des filtres qui consiste. suite à un lavage. a augmenter progressivement le débit de 
filtration jusqu'à atteindre le débit de filtration normal des filtres. 
L'objectif de la remise en service graduelle des filtres est d'éviter les changements 
hydrauliques brusques et de réduire les forces de cisaillement dans le milieu filtrant. Ces 
variations hydrauliques peuvent favoriser I'entrainement des impuretés dans Veau tiltrée 
(Baird et Hillis, 1998). 
Plusieurs auteurs ont montré que la remise en service graduelle des filtres peut avoir un 
effet positif sur l'amplitude et la durée de la phase de maturation. Hall et Croll. (1997) 
ont ainsi observé une réduction importante du compte maximal de particules durant la 
phase de maturation. Ces résultats sont consistants avec ceux obtenus par Baird et Hillis. 
(1998) qui ont observé une réduction de 25 % du nombre total de particules qui passent 
pendant la phase de maturation. La remise en service graduelle des filtres permet alors de 
diminuer le passage d'un grand nombre de particules à travers le lit filtrant et plus 
spécifiquement d'obtenir un bon enlèvement des particules comprises entre 2 et 5 pm 
(Colton et al., 1996). Ils montrent également que la durée optimale de la remise en 
service graduelle dépend des caractéristiques du matériau filtrant. Ainsi, cette durée 
devrait diminuer lorsque la porosité du matériau filtrant augmente. 
c) Arrêt temporaire des filtres après le lavage 
L'arrêt temporaire des filtres après un lavage est une autre stratégie qui semble améliorer 
la qualité de l'eau Filtrée au début du cycle de filtration. Au cours du lavage le matériau 
atteint une certaine expansion et l'arrêt du Fonctionnement des filtres a la fin du lavage 
permet au matériau de se stabiliser; de plus. les résidus de lavage ont le temps de se 
redéposer sur le matériau tiltrant. La porosité du lit est alors réduite. ce qui assure une 
meilleure rétention des particules a la remise en service des tiltres (Baird et Hillis. 1998). 
Selon cette étude. un arrèt avant la remise en service a permis une réduction de 40 ?h du 
nombre de particules dont la taille était entre 2 et 5 Fm et du  nombre de particules de 
taille supérieure à 5 pm qui passaient pendant la phase de maturation. De plus. les auteurs 
ont montre que de counes périodes d'arrêt sont sufisantes pour obtenir une amélioration 
notable. En effet. un arrêt de 30 minutes n'apporte aucun avantage significatif par rapport 
a un arrèt de 15 minutes. 
L'arrèt temporaire après le lavage permet non seulement d'obtenir un meilleur 
fonctionnement des filtres mais aussi il  offie des bénéfices économiques par rapport aux 
autres stratégies, puisqu'il ne nécessite l'acquisition d'aucun ouvrage sophistiqué comme 
c'est le cas par exemple pour l'implantation d'une remise en service graduelle (Baird et 
Hillis. 1998). 
2.4. Quelques paramètres usuels de contrôle de la qualité du traitement 
Le paramètre le plus communément utilisé pour évaluer la qualité de I'eau produite et 
donc les performances du traitement est la turbidité (Gregoq. 1994). Les usines disposent 
en général d'un turbidimètre à I'eaii hnite. a l'eau décantée et à I'eaii filtrée. soit en sortie 
de chaque filtre, soit à I'eau filtrée ccrnbinée. 
Les compteurs de panicules sont des outils utilisés depuis peu dans le taitement de I'eau 
potable. Ils semblent être un outil de diagnostic plus sensible que la turbidité (Moran et 
cd . .  1993). 
D'un point de vue microbiologique. une préoccupation des traiteurs d'eau reste de 
déterminer la présence et le nombre de micro-organismes pathogènes dans I'eau traitée 
(Schaub et Roberson. 1996). Les faibles taux de contamination des eaus produites ainsi 
que les limites analytiques des mithodes microbiologiques favorisent l 'ut i l  isation 
d'indicateurs de qualité. Ce sont des substances ou des micro-organismes présents en 
quantités sutrisantes mais sans impacts néfastes sur la santé; c'est le cas des spores de 
bactéries sporulantes aérobies (BSA) (Barbeau et d.. 1997). 
Dans les paragraphes suivants, nous nous intéressons aux trois paramètres cités 
précédemment (turbidité. particules et BSA). 
2.4.1. La turbidité 
La plupart des usines de production d'eau potable disposent de turbidimètres en ligne 
permettant de suivre l'évolution de la turbidité en continu. 
Dans le cadre du Surtàce Water Treôtment Rule (SWTR), lTUSEPA a fixé en 1993 a 
0.5 U T N  la turbidité maximale à I'eau filtrée pendant 95 O h  du temps. Le traitement 
conventionnel doit réaliser 3 log d'enlèvement des kystes de Giczrdi~z et la turbidité de 
I'eau filtrée ne doit en aucun cas excéder 5 UTN. Par ailleurs, pour des faibles turbidités a 
I'eau brute (inférieur a 1 UTN) le traitement conventionnel doit enlever 1.5 10% des kystes 
de Gitwclici et au moins 2 log des virus avant la désinfection. 
Selon une étude réalisée par Logsdon (1987). pour des eaux brutes peu turbides. la 
tiirbidité à I'efnuent des filtres doit ètre inftirirurr à 0.5 UTN pour assurer lin enlèvement 
etlkace des ( ; iml i<~ et des virus. .i ce sujet. la SWTR a proposé une turbiditti inférieure à 
0,2 UTN pour les systémes dont la turbidité i la source d'eau est inftirieure ou égale a 
1 UTN. 
La turbidité étant un paramètre de contrde facile a mesurer, plusieurs auteurs (Baudin et 
al., 1995; Fox et Lytle, 1996; Bellamy et LI/.. 1993) ont tenté de la corréler avec la 
présence des micro-organismes pathogènes. Dans un des projets de recherche de la Water 
Supply and Water Resources Division (WSWRD) portant sur deux usines qui fournissent 
de I'eau potable à la ville de Milwaukee, Fox et Lytle. (1996) ont observé que le nombre 
d'oocystes de Cjpfosyoricitrrm augmente lorsque la turbidité passe de 0.1 a 0,I UTN 
dans la plupart des cycles de filtration analysés. Ainsi, cette étude montre que 98 $41 
d'enlèvement de la turbidité est nécessaire pour réduire de 97.5 à 99'6 % la concentration 
d'oocyctes de Cryptospondium. h cet égard. Nieminski et Ongenh. ( 1995) ont remarqué 
plus tôt qu'un contrôle strict de la turbidité a I'effiuent des filtres à une valeur faible 
permet de garantir un bon enlèvement d'oocystes de C'ryptosporidiicrn. 
2.1.2. Les comptes de particules 
Bien quëtant un outil récent dans le domaine de I'eau potable. l'utilisation des compteurs 
de particules se développe rapidement comme complément aux turbidimètres à cause 
notamment de leur sensibilité élevée. Plusieurs auteurs ont constate que les compteurs de 
panicules sont des outils de contrôle plus sensibles que les turbidimètres et ils permettent 
de détecter plus Facilement les variations de la qualité de I'eau au cours d'une étape du 
traitement (Baudin cf trl. .  199s; Hargesheirner et td.. 19%; Hall et Croll. 1997: 
Hargesheirner and Lewis. 1995). En fait, les différences de sensibilité de ces deux 
instruments de controle semblent dépendre de la qualité de l'eau à analyser: comme le 
montrent les études réalisées par (Hargesheimer ef d., 1998). En effet, ces auteurs ont 
montré que l'évolution de la turbidité est similaire à celle des comptes de particules pour 
des turbidités supérieures à 0.1 LrM: cependant lorsque la turbidité de I'eau est faible 
(0.03 à 0.1 UTN) les comptes de particules présentent une meilleure sensibilité aux 
variations de la qualité de l'eau. 
D'autre part, la classitïcation des particules par gamme de taille permet d'obtenir plus 
d'informations sur la performance du traitement et en conséquence, les possibles 
dysfonctionnements sont plus facilement détectés. Hatukai rr (71..  ( 1997) ont observé que 
les comptes de particules sont sensibles aux changements étant donné qu'environ 75 % 
des particiiles présentes au cours du traitement sont comprises dans la gamme de 2 à 
5 m .  Par contre. moins de 1 ?/o des particules présentes durant le traitement sont 
supérieures à 25 Pm. Cette différence entre les tailles des particules ne peut pas être 
détectée par les turbidimètres. 
Cenains auteurs ont tenté de déterminer une corrélation entre la gamme de panicules de 2 
a 5 p m et certains orgmismes pat hogenes. en 1 'occurrence ( *r~pto.~~)o~.r~lrtint ptnïrr . Les 
résultats obtenus par Hall et Croll. (1997) ont montre qu'il n'existe pas de corrélation 
entre l'enlèvement de particules (2-5 pm) et l'abattement de (i~pto.pridirrrn lors de la 
filtration. Ces résultats ont kt6 confirmés par Baudin rr cr i . .  (19%). Selon ces derniers 
plus de 75 O/o  des particules détectées dans l'eau filtrée se trouvent dans la y m m e  de 1 à 
2 prn. Les Ci3pto~poridîrrrn (4-6 pm de diamètre) étant partiel lement translucides 
seraient détectés par les compteurs de particules dans la plage de 1 à 2 prn. Les comptes 
de particules ne constituent donc pas un  indicateur fiable de la présence de 
(~p to spor i c i im  ou de Gitlrclitr. En effet. la concentration d700cystes de 
CiyutosporiJii~m est faible par rapport à la concentration d'autres particules, avec environ 
1 oocyste pour 10 à 100 millions de panicules supérieures à 2 pm (Edzwald et Kelly, 
1998). Les compteurs de panicules ne sauraient alors détecter les percées d'oocystes à 
l'eau tiltrée de manière fiable dans un objectif de contrôle de qualité (Hall et Croll, 
1997). 
Malgré le besoin de standardiser les compteurs de particules et le manque d'information 
pour comparcr Ics diffcrcnts t jpcs dc compteurs Wall ci Ciüll. 1997). la co~iibinaison de 
ces instruments de mesure et des turbidirnetres en continu est nécessaire pour contrôler et 
optimiser un procédé de filtration (Baudin ef d.. 1998). Aucune norme internationale sur 
les particules dans l'eau filtrée n'est en vigueur; toutefois. (Edavald et Kelly. 1998) 
suggèrent qu'une mesure de 50 particules par mL et une turbidité inférieure à 0.1 UR\I 
indiquent u n  bon rendement du traitement. 
2.4.3. Les bactéries sporulan tes aérobies (BSA) 
Les bactéries sponilantes aérobies proviennent principaienient de l'érosion des terres. 
Elles possèdent cenaines caractéristiques qui favorisent leur utilisation comme 
indicateurs de la performance d 'un  traitement. Rice rr ~ d .  (1996) considèrent que les 
spores ne sont pas des micro-organismes pathogènes et par conséquent ils ne représentent 
pas un risque d'infection. Ils sugserent donc de les utiliser comme indicateurs de la 
performance d'un traitement, @ce a leur concentration élevée dans les eaux naturelles et 
à leur résistance a la désinfection comparable a celle de CiJptosporidirm parvirm et 
Giardicr Imnbiin. Ainsi. l'enlèvement des ces protozoaires est directement estimé par 
rapport à celui des BSA. 
Rice rf t r l .  (1996) ont observé que l'enlèvement des spores par la tiltration est similaire à 
celui de la turbidité et des particules. Les études réalisées par Lytle cl t rL .  (1996) 
confirment ces résultats lorsque l'enlèvement de la turbidité est supérieur à 90 %. Par 
contre, dans le cas où l'enlèvement de la turbidité était interieur à 90 % la réduction du 
nombre de BSA est plus faible. Cependant, selon les études de Lytle et trl.. (1996). 
l'enlèvement des spores et celui des particules de la taille des oocystes de 
( '~prosp~riJiz~m n'ont pas de corrélation directe. En effet. les BSA ont une forme 
ellipsoïdale ou sphérique de dimensions approximatives de 0.5 u 1 a 7 Cim et pour cette 
raison. leur enlèvement se rapprocherait p h o t  de celui des panicules de taille comprise 
entre 1 et 2 p n  (Lytle el cil.. 1996). 
Malgré les bonnes corrélations entre les enlèvements des BSA et de la turbidité et des 
particules. l'utilisation des BS .A comme indicateurs de la performance d'un traitement est 
limité par la qualité de I'eau bmte puisque leur présence dans I'eau bnite est fortement 
dépendante des saisons (Bucklin et tr i . .  1958). En etFet. les périodes de  fortes pluies et de 
renversements automnal ou printanier, le cas échéant. sont les plus propices à leur 
présence dans l'eau brute. 
CHAPITRE III 
PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS ET DE LA DÉMARCHE 
EXPÉRIMENTALE 
Toute 12 partie expérimentale de ce projet a été réalisée à !'usine dc production d'eau 
potable de Pont-Viau située à Ville de Laval. Québec (Canada). 
La performance de quatre Filtres de l'usine a été analysée en suivant la variation de la 
turbidité. des comptes de particules. des Bactéries Sporulantes Aérobies (BSA) et des 
pertes de charges à l'eau filtrée. 
De plus. des prises ont été installées en profondeur dans le matériau filtrant afin de 
pouvoir suivre l'évolution de ces paramètres a travers deux des quatre filtres utilisés pour 
cette étude. 
Les analyses microbiologiques nécessitant un équipement spécifique de laboratoire ont 
été réalisées au laboratoire de la Chaire CRSNG en Eau Potable de l'École Polytechnique 
de bIontréa1. 
Les conditions iiormales d'opération des filtres ont été analysées ainsi que I'impact de 
différentes stratégies de lavage et de remise en service des filtres. 
Dans les chapitres suivants, la procédure expérimentale, utilisée pour cette étude, sera 
décrite en détail. 
3.1. L'usine de production Pont-Viau 
L'usine de production Pont-Viau est composée de deux filières nommées Usine 1 et 
Usine 2 de capacités respectives 55 000 m'id et 80 000 m3/d. Ces filières fonctionnent en 
parallèle en utilisant un traitement semblable. 
Les essais de cette étude ont été réalisés à l'Usine 2 qui comprend les étapes de traitement 
suivantes : coagulation, iloculation, décantation. tiltration et désinfection. Le coagulant 
utilisé est de l'alun avec de la silice activée à l'aluminate de sodium comme adjuvant d e  
tloculation. La tloculation et la décantation sont réalisées dans quatre décanteurs 
dynamiques a voile de  boues de type .sziprrprrlmior. L'Usine 7 comprend 6 tiltres 
Degrémont type bicouche sable-anthracite pour les filtres 10. 1 1. 12 et 13 et sable- 
charbon pour les tiltres 14 et 15. L'eau filtrée est ensuite ozonee puis chlorée et 
finalement fluorée. Le pH de l'eau traitée est ajusté à la chaux avant d'être refoulée dans 
le réseau de distribution. 
L'eau brute à traiter à l'usine Pont-Viau provient de la Rivière des Prairies. Les variations 
des caractéristiques de I'eau brute sont suivies au cours de l'année a h  de prévoir les 
possibles changements dans le traitement. par exemple. l'ajour de coaguulanr. La 
connaissance des caractéristiques de I'eau brute est essentielle pour maintenir la 
performance du traitement et obtenir une bonne qualité d'eau traitée. Les principales 
caractéristiques de l'eau brute sont décrites au tableau 3.1.1. Ce tableau présente les 
valeurs moyennes enregistrées au cours de l'année 1998. 
Tableau 3.1.1. Caractéristiques de l'eau brute à l'usine Pont-Viau 
VALEUR MOYENNE ANNUELLE 
0,272 cm" Absorbance UV 
Conductivité 
-- 
70 unités de couleur apparente Couleur 











Nitrate + Nitrite 
Sodium 
Sulfate 







La présente étude a porté sur les filtres sable-anthracite No. 10 à 13 de l'Usine 2 décrits 
au tableau 3.1.2. 
Tableau 3.1.2. Caractéristiques des filtres 10, 11, 12 et 13 de l'usine Pont-Viau 
Vitesse de filtration nominale 
Dimensions des filtres 
Surface utile 
Fond des filtres 
Matériau filtrant . Sable : 
Anthracite : 
DESCRIPTION 
7,6 m (utile 6,4 m) x 9,2 m 
buselures de polypropylene 
épaisseur du lit : 150 mm 
diametre effectif : 0,50 mm 
coefficient d'uniformité : 1,5 
densité relative : 2,6 
épaisseur du lit : 61 0 mm 
diametre effectif : 1 ,O mm 
coefficient d'uniformité : 1.6 
densite relative : 1,7 
Afin de bien suivre l'évolution de la qualité de I'eau dans toute l'épaisseur des lits 
filtrants. six points d'échantillonnage ont été installés dans les filtres 13 et 13. dont cinq 
dans la couche d'anthracite et un dans le sable gràce à des tubes en acier inoxydable 
munis de rainures de 50 cm de long et 0.3 mm d'épaisseur. La figure 3.1.1. montre la 
disposition des prises d'échantillonnage en profondeur dans les filtres 12 et 13. La sortie 
de chaque prise est en forme de croix munie de vannes permettant l'échantillonnage 
d'eau, l'alimentation des compteurs de particules ou le rétrolavage à l'air ou à l'eau en 
cas de colmatage des prises. Un jeu de vannes permet également la lecture de la pression 
statique à différentes profondeurs grâce à des tubes piézométriques. 
EAU 
rlNTHR-4 C'ITE 
SABLE E O  - 
Figure 3.1.1. Disposition des prises d'échantillonnage sur les filtres 12 et 13 de l'usine 
Pont-Viau (toutes les dimensions sont en cm). 
3.2. Description des conditions normales d'opération 
Pour l'ensemble des essais, la vitesse de filtration a été maintenue constante durant 
chaque cycle de tiltration (entre 4 et 6 rn/h). 
En mode de fonctionnement normal, la fin d'un cycle de filtration est déterminée à I'aide 
de trois critères : le temps ( i 50 heures de f ltration). la perte de charge totale (1.4 m) ou la 
turbidité à I'eau tlltrée ( 4 2  UTN). 
Le lavage des filtres est Fait de la façon suivante : dans une première étape. le niveau 
d'eau des filtres est abaissé à 25 cm en dessous du niveau des goulottes: I'air est ensuite 
injecté à contre courant par le fond du filtre à une vitesse de 55 m/h pendant une période 
de 5 minutes. Suite au brassage à I'air, un  courant d'eau est envoyé par le fond du filtre 
pendant 9 minutes a une vitesse de 37 d h .  La filtration à la réserve est précédée d'une 
filtration à l'égout de 7 minutes. 
3.3. Méthodes de mesures de la qualité de I'eau 
Les paramètres suivis à la remise en service et ail cours du cycle de filtration sont la 
turbidité, le nombre de particules, les bactéries sporulantes aérobies (BSA) et les pertes 
de charge. Ils ont été analysés de manière beaucoup plus rapprochée pendant la phase de 
maturation que pendant le reste du cycle. 
3.3.1. La turbidité 
La turbidité est mesurée à toutes les minutes a l'effluent de chaque filtre à l'aide d'un 
turbidimètre type W B  4600'. Les données sont enregistrées par le système de contrde 
de I'iisine Ides mesures ponctuelles de la turbidité de l'eau prélevée dans le matériau 
filtrant ont été effectuées grâce à un turbidimètre de table de marque HACH? Les 
prélèvements pour les mesures ponctuelles de la turbidité ont été réalisés aux temps 
suivants : O S. 30 s, 1 min.. 1,5 min.. 7 min., à des intervalles de 2 min. jusqu'à 16 min. et 
45 min. (le temps O s correspond a la remise en service des filtres). De la mème façon. 
des prélèvements d'eau décantée ont été réalisés à 5 min. après la remise en service. à 
30 min.. à la moitié et à la fin du cycle de filtration. Les prélèvements en profondeur ont 
été réalisés selon le temps de prélèvement de séjour théorique à chaque prise. Le temps 
de rétention est fonction de la vitesse de filtration appliquée. Pour les cycles de tiltration 
suivis en décembre 1998. des prélèvements en profondeur ont ite etfectues tous les jours. 
' ABB Kent-Taylor Ltd.. Oldends Lme. Stoneliouse Gloucestersliire. Engiand. 
' HACH ratio turbidimeter. modèle LS900. sene 1966. Lovelsnd, CO. 
3.3.2. Les comptes de particutes 
Quatre compteurs de particules HACH 1900 LVPC~'' ont été utilisés pour la 
détermination du nombre total de particules et leur classitication par gamme de taille. 
Selm les becciin.;, i l %  peuvent être alimentés par l'affluent ou par l'effluent des tiltres ou 
encore adaptés aux prises d'échantillonnage en profondeur Les principales spécifications 
des compteurs HACH sont présentées sur le tableau 3.3.2.1. Le principe de 
fonctionnement de ce modèle de compteur est base sur l'obstruction de la lumière qui est 
proportionnelle au nombre et à la taille des particules qui traversent un faisceau 
lumineux Les données sont compilées à toutes les minutes dans un ordinateur de type PC 
grâce à un logiciel (Aqua ~ i e w * ~ ' )  qui permet de visualiser en continu le nombre et les 
classes de particules. Ces données sont convertibles sous format MicrosofiTM E~xcel pour 
une analyse plus t h e  des résultats. L'entretien des compteurs consiste a nettoyer la 
cellule de détection. les conduites et le tamis selon les spécitications du  fournisseur. Le 
nettoyage a Cté réalise une fois par semaine lorsque le compteur était alimente avec de 
I'eau filtrée et aux trois jours lorsqu'il était alimenté avec de I'eau décantee. 
Tableau 3.3.2-1. Spécifications des compteurs de particules HACH 1900 WPC 
Taille des particules 
détectées 
Nombre de canaux 
Tamis 
Débit 
de 2 à 800 pm 
15 
800 pm 




1 Taille de la cellule 1 1.0 mm u 2.0 mm I 
20 000 particules/ml 




3.3.3. Le dénombrement des bactéries sporulnntes aérobies (BSA) 
3.6 kg 
Aqua View"" 
Liens directs avec un ordinateur de type PC 
Les prélèvements pour effectuer le dénombrement des BSA ont été réalises aux temps 
suivants : 2 min.. 5 min.. 10 min.. 20 min., 30 min.. 1 heure après la remise en service, a 
la moitié et a la tin du cycle de filtration. Les suivis en profondeur ont été réalisés selon 
le temps de rétention entre les prises d'échantillonnage en suivant l'eau décantée prélevée 
a 15 min.. 30 min. après la remise en service, a la moitié et à la fin du cycle de filtration. 
Seulement pour les cycles de tiltration suivis en décembre 1998, des prélèvements en 
profondeur ont été effectués tous les jours. 
Des flacons en plastique lavés mais non stérilisés ont été utilisés. Les volumes d'eau 
prélevés sont fonction de la qualité de l'échantillon : de 2 à 20 ml d'eau brute selon la 
saison, 250 ml pour I'eau décantée, de 500 ml pour les prises El  à EJ dans le matériau 
filtrant et de 1 L pour les prises entre E5 et EF (figure 3 . 1 1 . ) .  L'isolement des BSA est 
obtenu par la méthode de filtration sur membrane filtrante de ceiiiilose d'acétate de 
porosité 0.45 pn de type ~ i l l i ~ o r e ~ .  décrite ci-dessous. 
La méthode de mesure comprend les étapes suivantes: 
- Laver les c h e s  pour effectuer la filtration sur membrane, à I'eau du robinet. 
- Stériliser les c h e s  à I'autoclave i une température de 140°C et à une pression de 
- Entre chaque tichantillon filtre. stériliser les cones aux rayons UV pendant au moins 3 
minutes. 
- Déposer ensuite le filtre sur un  tampon imbibé d'environ 1.5 ml de Trypticase Soy 
Broth (TSB) et de Trihényl Tétrazolium Chloride (TTC) dans une boite de pétri. Le 
TSB est un bouillon de culture permettant le développement des bactéries spomlantes 
et la présence de TTC permet la coloration des colonies pour en faciliter le comptage. 
Pour la préparation du bouillon de TSB: 
- Mélanger 30 g de poudre de TSB dans I L d'eau purifiée. 
3 MiIli pore Corporation Bedford, MA0 1730. Cai. No. HA WGO475 1 
- Le mélange doit être agité et chauffé légèrement simultanément jusqu'à atteindre une 
solution limpide. 
- Stériliser la solution à l'autoclave à une température de 140°C et à une pression de 
2 kJ/cm2 pendant 1 5  minutes 
- La solution de TTC préparée à une concentration de 0.01 % (MN) est ajoutée a la 
solution de TSB stérilisée. Le bouillon de  culture ainsi préparé peut ètre conservé 
pendant 3 mois i -I°C. 
- Pasteuriser. au bain-marie a une température de 75°C pendant 10 minutes. les pétris 
contenant les tiltres pour diminer toutes les formes vesetatives. 
- Incuber les pétris pendant 14 heures à une température de 35°C 
3.3.4. Les pertes de charge 
Les pertes de charge dans chacun des tiltres ont été mesurées en continu a l'aide 
d'instruments de mesure Fisher porter4 et enregistrées sur le système de contrôle de 
I 'usine. 
Fisher Porter. modèIe FSODPF 110-5-BK série 9 1 12B2034.3.B6.. Toronto Canada 
Les tubes piézométriques ont permis de suivre l'évolution des pertes de charge a 
l'intérieur du matériau filtrant pour les tiltres 12 et 13. Les hauteurs de colonne d'eau ont 
été mesurées à I'aide d'une rèple graduée fixe. 
L'evolution des pertes de charge a ['interieur du materiau a rte suivie par des mesures 
effectuées après la remise en service et ensuite par des lectures quotidiennes jusqu'a la fin 
du cycle de tiltration. 
3.4. Description des stratégies de lavage et de remise en service 
Pour satisfaire aus objectifs de l'étude. en particulier l'amélioration de la qualité de I'eau 
filtrée pendant la pliase de maturation. les deux principales stratégies mises en œuvre ont 
poné sur le lavage et la remise en service des filtres. Les impacts des différentes 
opérations etfectuies lors de la remise en service des tiltres ont the largement investigués 
Quant au lavage. l'impact de la durée de chacune des deux phases (air. eau) a été étudié. 
3 . 1 .  Stratégies de lavage 
Le lavage normal des filtres de l'usine Pont-Viau comprend une étape de brassage a l'air 
de 5 minutes suivie d'un rinçaçe de 9 minutes a I'eau. Dans le cadre de l'étude. 
l'optimisation du lavage a consiste à étudier I'irnpact des variations d e  la durée de  
chacune de ces deux étapes sur la qualité de I'eau filtrée. Les quatre combinaisons testées 
sont résumées dans le tableau 3.4.1.1 Le lavage normal a été appliqué sur chacun des 
quatre filtres alors que chacune des trois autres combinaisons a été testée en duplicata sur 
deux filtres. 
Tableau 3.4.1.1. Stratégies de lavage appliquées sur les filtres 10, 11, 12 et 13 de l'usine 
Pont-Viau 
No. DE FILTRE I STRATEGIE No. 
3.4.2. Stratégies de remise en service 
La remise en service des filtres rapides aprtis u n  lavage comporte en yeneral au moins 
une des trois étapes suivantes arrèt après lavase. filtration a l'égout. augmentation 
progessive du débit de filtration a la réserve. Dans le cas de l'usine Pont-Viau. la remise 
en service utilisée normalement comporte uniquement deux minutes de filtration a 
l'égout suivie d e  la filtration à la réserve à un débit normal (fonction de la demande en 
eau). 
LAVAGE A L'AIR 
(min.) 
Pour étudier l'effet de ces trois étapes, nous avons choisi de Faire varier leur durée suivant 
trois valeurs (faible, moyenne, élevée), ce qui donne un nombre élevé de 27 (33) 
LAV:IGE A L'EAU 
(min.) 
combinaisons possibles. Afin de faire la totalité des essais dans les rnèmes conditions 
d'opération des filtres (même qualité d'eau brute, mème débit et mèmes doses de produits 
chimiques) i l  était souhaitable de diminuer le nombre d'essais. Nous avons de ce fait 
adopté un plan statistique d'expériences en trois modalités sur les trois paramètres. Ce 
plan a été généré par le module "Experimental Design" du logiciel Statistica for 
Industrial Systems (SIS) ~ t a t~of t " .  Ce plan optimal comprend 1 5 essais différents auquel 
nous avons ajouté un  1 6he qui correspond aux conditions normales de remise en service 
utilisées à l'usine. L'ensemble de ces essais est présenté sous forme coder au tableau 
3.4.2.1. Les trois modalités représentent les valeurs maximales. centrale et minimale 1. O 
et -1 respectivement. Elles correspondent aux durées d'arrêt de 0. 15 et 30 minutes, de 
tiltration à l'égout de 0. 2 et 5 minutes et de remise en service pdue l l e  de O. 15 et 20 
minutes. Par exemple pour l'essai No.6 (tableau 3 4 2 . 1  ) la remise en service a été 
réalisée après un temps d'arrêt de 30 minutes. sans tiltration a I'tigout et une ouverture 
graduelle de la vanne modulante de filtration à la réserve sur I O  minutes. 
Ce mème tableau est repris dans le chapitre IV, section 4 - 3 2  avec les valeurs réelles des 
paramètres testes (tableau 4.3.2.1 .). 
Tableau 3.4.2.1. Plan statistique suivi. généré par Statistica (statsoftB) 
Numéro de Arrêt Filtration Ouverture 
s trntégie l'égout graduelle 
**Stratégies supplémentaires au plan statistique 
Le tableau suivant résume les conditions d'opération de tous les cycles de filtration suivis 
au cours de cette étude. 
Tableau 3.4.2.2. Description des cycles de filtration effectués 
No. de cycle Date Conditions Vitesse de 
No* de 'ltre d'opération filtration ( d h j  
65 R9 
A0 EO GIO 
Tableau 3.4.2.2. Description des cycles de filtration effectués (suite) 
No. de cycle Date Conditions Vitesse de No. de filtre d'opération filtration (rnlh) 
Tableau 3.4.2.2. Description des cycles de filtration effectués (suite) 
No. de cycle Date Conditions Vitesse de No* de fi'tre d'opération filtration (rnlh) 
CHAPITRE IV 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Ce chapitre rassemble et discute les principaux résultats obtenus au cours du projet. Ils 
sont regroupes en quatre grandes parties. 
La première partie correspond à un état des lieux, c'est-à-dire, l'évaluation de la 
performance des filtres dans les conditions usuelles de I'usine. La deuxième partie 
présente une analyse comparative de la sensibilité de la mesure de trois paramètres de 
contrôle utilisés dans cette étude. La troisième partie correspond à l'étude de l'effet des 
différentes conditions d'opérations des tiitres sur la qualité de I'eau filtrée a la remise en 
service. Finalement. d'autres t;lcteurs qui affectent la qualité de I'eau filtrée. tels que la 
qualité de I'eau brute et le dosage des produits chimiques lors des traitements en amont 
de la filtration. sont aussi analysés. 
4.1 Fonctionnement des filtres à l'usine de Pont-Viau 
4.1.1. Équivalence des filtres 
Les 16 stratégies de remise en service des filtres ont été réparties sur quatre filtres. Ces 
filtres, étant a prion de conception initiale identique, l'objectif de cette partie est de 
vérifier si leurs performances sont comparables. Pour ce faire, chacun des filtres a été 
lavé et remis en service selon les procédures usuelles de l'usine et pour des conditions de 
traitement similaires: stabilité à I'eau brute, dosage identique de produits chimiques, eau 
décantée de qualité similaire. Les conditions normales de lavage à l'usine correspondent 
à un lavage à l'air pendant 5 minutes suivi d'un rinçage à I'eau de 9 minutes. Ensuite, la 
filtration à la réserve est précédée d'une simple filtration à I'égout de 2 minutes. 
Quelques caractéristiques dc I'ctXuent de chaque f ltre pendant la phase de  maturation 
sont résumées dans le tableau 4.1.1.1. et la figure 4.1.1.1. présente le suivi des comptes 
de particules à l'eau filtrée pendant les deux premières heures de filtration 
Tableau 4.1.1 .l. Comparaison entre les filtres IO, 11,12 et 13 à la remise en service 
Cumulée de 
particules 












durée de la 












30 mars 1999 
2 avril 1999 
2 avril 1999 
FI O 30 mars 1999 1 30 
-- F I  3 (30 mars) 
4 F I2  (2 AV.) -.- F I1  (2 AV.) 
--v- F l  O (30 mars) 
Temps (h:mn) 
Figure 4.1.1 .l. Performance des filtres 10,11,12 et 13 à l'Usine Pont-Viau 
Les résultats montrent clairement que les performances des filtres 10. 1 1  et 12 sont 
comparables. Pendant la phase de maturation, le total cumulé des particules ainsi que 
l'amplitude maximum de la pointe sur l'effluent du filtre 13 est plus du double qu'à 
l'effluent des trois autres filtres. Par contre. la durée de la phase de maturation est 
pratiquement la même pour les quatre filtres (environ 30 minutes). ce qui suaère  que ce 
paramètre est plut& fonction du débit de filtration (résultats confirmes par la figure 
4.1.3.1 .). 
Les différences de la qualité de l'eau filtrée sont faibles en dehors de la phase de 
maturation pour les quatre filtres. II convient cependant d'accorder une attention 
particulière a la période de maturation qui selon Colton et al.. (1996) peut représenter 
40% du nombre total de particules passant au cours de tout un cycle de filtration et peut 
donc revêtir une  importance sanitaire considérable. 
Pour comprendre cette différence entre le fonctionnement du filtre 13 et celui des filtres 
10. 1 1 et 12. des analyses granulométriques ont été réalisées sur des échantillons de 
matériau filtrant prélevés à différentes profondeurs dans chacun des filtres. 
La figure 4.1.1.2. présente l'évolution du diamètre effectif (DE) et du coefficient 
d'uniformité (Cil) selon la profondeur pour les filtres 10. 1 1 .  1 2 et I 3.  
Diamètre effectif (mm) 
0.5 096 0.7 Q,8 OB9 1 ,O 111 
Coefficient d'u niformite 
1,4 1,6 1,8 2,O 2.2 2.4 2,6 2.8 3,O 3,2 
Figure 4.1.1.2. Variation des caractéristiques granulometriques en fonction de la 
profondeur dans les filtres 10,11, 12 et 13 de l'Usine Pont-Viau 
Ces résultats révèlent une bonne uniformité du matériau des filtres IO.  1 1  et 12 sur toute 
la profondeur du lit filtrant alors que le matériau dans le filtre 13 présente une nette 
stratification. la taille des grains augmentant avec la profondeur. Ces résultats suggèrent 
que l'enlèvement de particules et de la turbidité serait meilleur dans un lit filtrant 
homogène et non stratifié que lorsque le Cu est élevé et le matériau filtrant stratifié. 
En comparant les filtres IO, I I et 12, le matériau filtrant di1 filtre 13 est mnins homogène 
(Ci! plus élevé). L'impact de ce paramètre semble compenser par un plus faible diamètre 
effectif pour le filtre 15 comparé au tiltre 10 et au tiltre 1 I puisque les performances des 
trois tiltres sont similaires. 
Etant donné que ce type de caractérisation du matériau tiltrant n'a pas été faite à la mise 
en route des tiltres ( 1992). i l  n'est pas à exclure que le matériau filtrant du filtre 13 ne soit 
pas identique. Toutefois, l'effet de nombreux lavages et cycles de filtrations sur le 
matériau tiltrant nu cours du temps n'est pas à négliger. 
4.1.2. Év:tlu;~tion des paramètres de remise en semice normale des filtres h l'usine 
Pon t-Vi;iii 
Suite à un  lavage. la plupart des usines de production d'eau potable mettent en œuvre une 
filtration i I'égout. avant la tiltration à la réserve. C'est le cas a l'usine Pont-Viau qui filtre 
à l'égout pendant 2 minutes. En effet, selon certains auteurs (Bellamy el al., 1993) la 
filtration à I'égout permet d'éliminer une partie de l'eau dégradée au début du cycle de 
filtration. 
Dans les conditions normales d'opération de l'usine. la filtration a I'égout est faite à une 
vitesse moyenne de 7.5 m/h qui est fixée par l'ouverture d'une vanne papillon dont 
l'ouverture maximale permet une tiltration à I l  m/h. Ce chapitre analyse la qualité de 
l'etlluent des filtres pendant cette période de 2 minutes. 
La lecture des comptes de particules ne donne pas d'information puisque les compteurs de 
panicdes nc donnent de raleurs que toutes !es minutes. Pour suivre la qualité de I'eau 
filtrée à I'igout, quatre mesures de turbidité à I'eau filtrée ont donc été faites a 30 
secondes d'intervalles pendant les 1 minutes de filtration à I'égout. La figure4.1.2.1. 
présente les résultats obtenus pour un suivi du cycle No.4 (voir tableau 3.4.2.2.). Sur cette 
fisure le temps zéro correspond au début de la filtration a I'ég~ut. 
Nous nous rendons compte que la turbidité a l'eau tiltrie a l'égout est plus faible que 
pendant toute la phase de maturation où I'eau est envoyée i la reserve. En effet, la phase 
de mat~irntion ne commence en réalité qu'à la tin de la tiltration à I'égout. Cette 
observation est valable pour les quatre filtres étudies et dans tous les cas de figure d'une 
Filtration à I'égout de 2 minutes. 
Filtration à I'égout 
o o r  
0 0 0 0  
O 0 0 0  








Figure 4.1.2.1. Qualité de I'eau filtrée à I'égout après un lavage 
Le mode d'opération des lavages permet de mieux comprendre ce phénomène: a la fin du 
lavage. les filtres sont remplis par I'eau de bonne qualité. préalablement filtrée à la 
réserve. jiisqu'à une submergeance de 1.1 m. Le volume d'eau contenu dans le fond des 
filtres est d'environ 12 m3. À une vitesse de filtration a I'égout de 7.5 d h ,  ce volume 
équivaut à 80% du volume total d'eau filtrée à I'égout pendant une période de 2 minutes, 
soit 14.6 m3. Dans ces conditions. la filtration à I'égout de 2 minutes n'élimine que très 
partiellement I'eau de qualité dégradée de la phase de maturation. 
Cette période de filtration a l'égout correspond alors à la période de décalage décrite par 
Amirtharajah et Westein, (1980), et qu'ils ont attribuée à la présence de l'eau de lavage 
dans le fond de filtre. 
41.3. Évolution de In qualité de l'eau filtrée au cours d'un cycle de filtration 
Dans un cycle de filtration. les périodes où I'eau filtrée est de moins bonne qualité sont 
normalement la phase de maturation (début du cycle) et la phase de la percée à la fin du 
cycle de filtration. Tous les filtres présentent une phase de maturation a la suite d'un 
lavage. Cependant. l'apparition d'une percée à la fin du cycle dépend des paramètres 
d'opération des tiltres (durée du cycle. consignes de lavage). Dans le cas de l'usine Pont- 
Viau. la consigne de perte de charge ou de durée de filtration ne permettent pas 
d'observer une dégradation de la qualité de I'eau filtrée en fin de cycle. 
J.l.3.l. Ln phase de maturation 
La figure 4.1.3.1. présente l'allure typique de l'évolution des comptes totaux de particules 
supérieures à 2 pm au début d'un cycle de filtration. Les conditions d'opération 
correspondent aux conditions de lavage et de remise en service utilisées normalement à 
l'usine et la vitesse de filtration au cours de cet essai était de 6.5 m/h. Le temps zéro 
correspond à la remise en service du filtre, c'est-à-dire, après la tiltration à l'égout. 
Temps (h:mn) 
Figure 4.1.3.1. Évolution typique des comptes de particules au début du cycle de filtration 
(cycle No.22) à l'usine Pont-Viau 
A la remise en service des filtres. la phase de décalage, due i l'eau du fond de tiltre. est 
éliminée par la filtration à l'égout. 
Selon les essais réalisés par Amirtharajah et Wetstein. (1980). la phase de maturation est 
caractérisée par deux pointes de turbidité. Ces essais ont été réalisés sur des tiltres pilotes 
de 30 cm de sable. La première pointe serait attribuable à la présence des résidus de 
lavage dans le matériau filtrant alors que la deuxième pointe serait due à I'eau qui se 
trouve au-dessus du matériau filtrant à la fin du lavage. Cette double pointe n'a pas été 
clairement identifiée au cours de notre étude. La présence de la deuxième pointe pendant 
la phase de maturation dépend non seulement de la quaiite de I'eau qui se trouve par- 
dessus le matériau filtrant mais aussi des paramètres de conception du filtre. En effet, 
l'augmentation de l'épaisseur du lit filtrant permet de réduire l'amplitude de la deuxième 
pointe, voire de l ' d i  miner. 
41.3.2. Suivi journalier du cycle de filtration 
Même si aucune percée n'a été observée à I'eau filtrée à la fin du cycle de filtration, tant 
pour les comptes de particules, la turbidité que pour les comptes de BSA. i l  en est tout 
autre de l'évolution de ces paramètres dans la profondeur du lit filtrant au cours d'un cycle 
complet de tiltration. C'est ce qui  est montré sur la figure 4.1.3.3. pour chacun des trois 
paramètres pour un cycle de filtration qui a duré 5 jours (cycle No.6. voir tableau 
3.4.2.2.). 
Au début du cycle de filtration. l'enlèvement de particules. de la turbidité et des spores 
stetTectue majoritairement a l'interface eau-anthracite, puis de plus en plus en profondeur 
au tùr et à mesure que le cycle de filtration avance. C'est ainsi que la dégradation de la 
qualité de l'eau (turbidité, BSA) perceptible le deuxième jour à 9 cm de profondeur (Ez) 
l'est à 19 cm de profondeur (E3) le troisième jour. Toutefois, l'encrassement des filtres n'a 
jamais atteint ni dépassé la profondeur de 40 cm (E4) dans l'anthracite. La qualité de I'eau 
filtrée est demeurée constante depuis la fin de la phase de maturation jusqu'à la fin du 
cycle de filtration. Les trois paramètres suivis semblent évoluer de la mème Façon 
pendant le cycle. 
Jours après le lavage 
Figure 4.7.3.3. Évolution moyenne de la qualité de l'eau dans le matériau filtrant pour un 
cycle complet 
L'évolution du nombre de particules. de la turbidité ainsi que des BSA a travers le 
matériau filtrant semble correspondre au mécanisme d'enlèvement de particules proposé 
par Amirtharajah. ( 1988). Selon cet auteur, les particules s'attachent aux grains du 
matériau filtrant en remplissant les espaces vides. La présence des particules dans les 
pores vides du matériau y provoque l'augmentation de la vitesse de I'eau et des forces de 
cisaillement. En conséquence. les particules initialement attachées se détachent pour se 
raccrocher plus en profondeur dans le matériau. La filtration en profondeur est la 
conséquence des processus d'attachement-détachement successifs et progressifs à partir 
de l'interface eau-matériau vers le hnd du filtre. 
Rappelons qu'à l'usine Pont-Viau. le lavage des filtres est initie sur une base de consignes 
à trois niveaux: pertes de charge de I .4 m. durer de tiltration de 150 heures ou turbidité a 
I'eau filtrée de 0.2 UTN. Le premier des trois paramètres atteint sénère une demande de 
lavage. En général. ii I'usine Pont-Viau. c'est les pertes de cliarse et secondairement la 
diirée de tiltration qui  conditionnent les lavages des tiltres. En effet, mème si la turbidité 
à I'eau filtrée est encore stable, une augmentation excessive de la durée du cycle de 
filtration peut aboutir à une baisse du débit de filtration due à des pertes de charge trop 
élevées. Ce phénomène pourrait mème engendrer une dégradation de la qualité de I'eau 
filtrée. 
Les consignes de lavase des filtres paraissent donc conservatrices et le lit filtrant ne parait 
en fait utilise que sur 25 ?,-L de sa profondeur. En terme de qualité de l'eau filtrée. ceci 
constitue une marge de sécurité considérable. 
4.2. Sensibilité des paramètres de contrôle 
Le nombre de particules, la turbidité et le nombre de BSA sont les paramètres de contrôle 
utilisés dans cette étude afin de déterminer la performance des filtres de l'usine Pont- 
Via~i L'étude a également porté stir la  tiahilité de ces paramètres de contrôle, leurs 
caractéristiques et leurs iimites d'application. 
Dans la plupart des essais réalisés, les variations du nombre de particules. de la turbidité 
et du nombre de BSA ont suivi une même tendance. La sensibilité aux changements de 
fonctionnement des filtres ainsi que la disponibilité de chaque paramètre sont néanmoins 
diflerentes. Une comparaison entre l'évolution du nombre de particules, de la turbidité et 
du nombre de BSA est donc présentée dans ce chapitre. 
4.2.1. Compari~ison entre le turbidité et le compte de particules 
Malgré la ressemblance entre l'évolution de la turbidité et le compte de panicules a la fin 
du cycle de tiltration (voir figure 4.1.3.3.). ces paramètres présentent des sensibilités 
difirentes lors de la remise en service. 
La figure 4.2.1.1. montre l'évolution de la turbidité et du nombre de panicules au cours 
de la remise en service du filtre 13 (cycle No.34. voir tableau 3-4-22.). 
-.- Particules EF 1 400 
-O- Turbidité EF 1 300 
Temps (h:mn) 
Figure 4.2.1.1. €volution de la turbidité et du nombre de particules au début d'un cycle de 
filtration 
Les deus  parameires identifiés présentent la pointe correspondant à la phase de 
maturation. suivie d'une période stable. Pounant. de façon générale. la durée de la pointe 
en particules se produit pendant une plus courte durée que celle de la turbidité. Ceci 
pourrait être expliqué par une présence, pendant la phase de maturation, de fines 
particules d e  taille inférieure à 2 pm que les compteurs de particules ne peuvent détecter. 
Une proportion importante d e  fines particules serait générée lors du lavage par 
l'effritement occasionné par le brassage à l'air et qui ne seraient pas éliminées pendant le 
rinqage. La turbidité. qui prend en compte l'ensemble des particules. semble donner une 
phase de maturation plus longue. 
Pour confirmer cette hypothèse. des essais complémentaires ont été réalisés. Des 
échantillons d'un litre d'eau filtrée ont été prélevés à 3, 8, 16, 22 et ?O minutes après la 
remise en service. soit pour couvrir l'ensemble de la période de maturation. Par la suite, 
u n  volume de 25 ml de chaque échantillon a été tiltré en duplicata sur des membranes 
d'acétate de cellulose de porosité de 5 .  3. 1.2. 0,8 et 0.45 prn. La porosité des membranes 
a été choisie af n de connaître la contribution des particules inférieures à 2 Fm dans la 
turbidité pendant la phase de maturation. Ainsi. la turbidité a été mesurée sur chaque 
tiltrat. 
La figure 4.2.1.1. illustre les valeurs de la turbidité i l'eau filtrée prélevée aux temps 





Ofiitrat < 1.2pm 
O fiitrat < 0,s pm 
fittrat c 0,45 Pm 
Figure 4.2.1.2. Contribution des particules a la turbidité de I'eau filtrée selon la taifle 
(période couvrant une phase de maturation) 
Les résultats montrent qu'une partie importante de la turbidité est affectée par les 
particules de taille siipérieure i 5 pm et par les particules dont la taille est comprise entre 
0.45 Cim et 3 !cm. En efiet. In turbidité de I'eau tiltrée diminue considérablement après la 
filtration sur membrane de porosité de 5 prn pour chacun des temps de prélèvement 
sélectionnés. De la même façon. la turbidité continue a diminuer apres les tiltrations sur 
membranes de porosité comprise entre 0,45 prn et 3 Pm. 
La diminution de la turbidité des tiltrats est d'autant plus progressive apres les trois 
premières minutes de filtration suite à la remise en service. 67 OiO du volume total d'eau 
tiltrée au cours des trois premières minutes, correspond a I'eau contenue dans le fond des 
filtres alors que 33 ?/o correspond a I'eau contenue dans les derniers 10 cm de matériau 
filtrant a la f in  du lavage. Étant donné qu 'une  partie importante du volume total filtré au 
cours des trois premières minutes correspond à l'eau de la réserve. la turbidité de l'eau 
filtrée pour cette période est donc faiblement affectée par les particules qui se trouvent 
dans le matériau filtrant. Ceci pourrait expliquer les différences de profils de turbidité 
entre l'échantillon prélevé à 3 minutes et les suivants. 
De Façon complémentaire, la figure 4.2.1.3. montre les pourcentases de contribution a la 
turbidité totale des particules par gamme de taille. 
3 minutes 8 minutes 
22 minutes 16 minutes 
Cl part, > 5pm 
0 3pm c part < 5vm 
0.45~~1-n < part, < 3um 
Ei part, < 0,45 prn 
40 minutes 
Figure 4.2.1.3. Pourcentages de la contribution de chaque gamme de taille de particules a 
la turbidité de l'eau filtrée 
Les particules qui sont détectées par les compteurs de particules sont les particules 
comprises entre 3 Fm et 5 pm. Pour ces particules, la contribution à la turbidité est peu 
significative (entre O et 1 1%). 
De façon générale. les particules inférieures à 5 Fm. qui ne seraient pas détectées par les 
compteurs de particules (seuil de mesure 2 pm) contribuent considérablement a la 
turbidité de I'eau filtrée pendant la phase de maturation avec un pourcentage de 28% a 
Les résultats de la figure 4.2.1.4. confirment que la distribution des particules selon la 
taille pendant la phase de maturation est très difirente de celle nhservée pendant le reste 
du cycle. Les pourcentages de particules de petite taille sont en effet majoritaires lors de 
la phase de maturation. 
Temps (h:mn) 
Figure 4.2.1.4. Évolution du nombre et des proportions de particules par gamme de 
tailles a la remise en service 
Ainsi. la pointe de la phase de maturation en termes de nombre de particules est affectée 
presque dans sa totalité par les panicules comprises entre 2 Fm et 5 Pm. Dans cette 
gamme de tailles. les particules contribuent i la pointe de la phase de maturation de 70 % 
à 90 % des comptes totaux. Par contre, les particules qui affectent le moins la pointe de 
turbidité pendant la phase de maturation sont les particules comprises entre 3 pm et 5 Pm, 
avec une contribution de O ?% a 1 1 (voir figure 4.2.1.3 .). La turbidité de I'eau filtrée 
pendant la phase de maturation serait alors plus affectée par les particules qui ne sont pas 
détectées par les compteurs de particules que par les particules de taille supérieures a 
5 pm (qui sont en faible quantité). Ceci explique le décalage observé entre la pointe de la 
turbidité et du nombre de particules pendant la phase de maturation. 
Par ailleurs. les compteurs de particules détectent plus facilement les changements du 
fonctionnement des filtres que les mesures de la turbidité La figure 4.2.1.5. illustre un 
exemple de la sensibilité des compteurs de particules par rapport a la turbidité. Cette 
figure présente un cas particulier du fonctionnement des filtres. où la qualité de I'eau 
tiltree est affectée par des variations cycliques de I'eau decantée' (cycle N0.X). 
5 Le pliénomène des variations de la qualité de l'eau décantée sera .ni-lysé postérieurement dans le 
chapitre 4.4.1 
+ Particules EF 
-a-Turbidite EF 
Temps (h:mn) 
Figure 4.2.1.5. Évolutions comparées des comptes de particules et de la turbidité au début 
du cycle Na38 
Le nombre de panicules augmente de Façon très importante après la phase de maturation. 
tandis que la turbidité demeure constante. 
L'évolution des comptes de particules par gamme de tailles, pour le cas présente ci- 
dessus. est illustrée sur la figure 4.2.1.6. 
Temps (h:mn) 
Figure 4.2.1.6. Évolution du nombre et des proportions de particules par gamme de tailles 
après la phase de maturation 
L'analyse de l'évolution du nombre de particules par gamme de tailles montre que 
l'augmentation des comptes totaux après la période de maturation est affectée 
principalement par les particules dont la taille est comprise entre 2 pm et 5 pm qui 
représentent environ 80 ?6 du nombre total de particules. En dehors de la période de 
maturation du tiltre, les pourcentages de chaque gamme de panicules restent relativement 
constants. 
Ces resul tats confortent I'interpritütion avancée pricédemment sur la présence d'une 
importante proportion des fines particules à la remise en service qui elles ne sont pas 
détectees par les compteurs de panicules HXCH 1900 WPC. Par contre. après la phase de 
mat~iration. le nombre de particules détectées par les compteurs. dont la taille est 
supérieure à 2 Fm. augmente a I'eau tiltrée. Selon les resultats obtenus (figure 4.2.1.5.) 
ces particules contribuent peu a la turbidité de I'eau filtrée. Ces observations confirment 
celles de Gregory. ( 1994) selon lesqiielles pour une mème concentration de particules la 
turbidité diminue lorsque la taille des panicules augmente (entre 0.15 pm et 6 pm). Étant 
donne que les particules de taille comprise entre 2 pm et 5 pm contribuent 
considérablement a l'augmentation du nombre de particules observée après la phase de 
maturation. la mesure de la turbidité est moins sensible pour détecter les différentes 
variations enregistrées par les compteurs de panicules. 
4.2.2. Les bactéries sporulantes aérobies (BSA) 
Au cours de cette étude, la variation mesurée du nombre de BSA est similaire a celle de 
la turbidité. Cette corrélation a déjà été remarquée dans les études réalisées par 
Rice L'I LI!., ( 1 Q%),- 11 est Q ncter que !a fi~biiité de la mesure des spores est dépendante 
de la quantité de spores présentes dans l'échantillon à analyser. Le nombre de spores 
dénombre dans I'eau brute varie de façon considérable avec les saisons et les facteurs 
climatologiques. 
De façon comparative, la figure 1.1.2.1. montre les tendances de l'évolution de la 
tirhidité et du nombre de BSA à la remise en service du tiltre 13. L'évolution de la 
turbidité à I'eau tiltrer est semblable à celle des spores de BSA. ce qui a été observé dans 
plusieurs des essais. même si. les limites de confiances statistiqucis du  dknombrernent de 




Figure 4.2.2.1. Comparaison de l'évolution de la turbidité et des comptes de BSA 
L'énumération des spores de BSA est par conséquent peu tiable. surtout pour les faibles 
valeurs (inférieures a 20 WCIL). comme c'est souvent le cas de l'eau filtrée à l'usine 
Pont-Viau. en dehors des périodes de renversement. 
En effet. les BSA étant des micro-organismes se trouvant dans les sols, leur présence 
dans les eaux de surface est affectée par les effets climatologiques. tels que la pluie. le 
ruissellement et les renversements automnal et printanier (Bucklin et cr i . .  1988). 
Le tableau 4.2.2.2. illustre les variations observées dans le cadre de notre projet pour 
différentes périodes de I'année. 
Tableau 4.2.2.1. Limites de confiance pour les comptes de 8SA (tiré du Standard Methods 
of Water, 1992) 
U FCIL 95% Limite de confiance 
minimum (UFCIL) maximum (u~cn) 
*Les limites pour les comptes supérieures à 20 doivent être calculées selon les formules 
suivantes: 
Cmin = c - 2*crh Cmax = C + 2 ' ~ "  
Tableau 4.2-2.2. Variation du nombre de BSA selon les périodes de l'année 
17 septembre 1998 
prélèvement a 50 mn 
apres la R.S. 
(automne) 
UFClL 1 Limites 
1 statistiaues 
3 décembre 1998 
prélèvement a 15 mn 




7 avril 1999 
prélèvement a 50 rnn 




1 586- 1 749 
4.3. Impact de différentes conditions d'opération des filtres 
La qualité de I'eau filtrée au début du cycle de tiltration depend des conditions 
d'opération des filtres. Différentes conditions de lavage et de remise en service ont été 
analysées dans cette étude. L'impact des paramètres du lavaye et de la remise en service 
des tiltres sur la qualité de I'eau filtrée est présenté dans ce chapitre. 
4.3.1. L e  lavage 
D'après des études réalisées par Amirtharajah. (1978) la qualité du lavage affecte la 
performance des filtres à la remise en service. L'auteur a montré qu'un lavage a I'eau 
sedernent est peu performant par rapport à un lavage à I'eaii et à I'air comhiné Ce dernier 
provoque des collisions plus importantes entre les particules en les détachant du matériau 
filtrant. D'autres auteurs se sont plutôt intéressés à l'effet de la durée du lavage sur la 
performance des tiltres à la remise en service. Ainsi. Colton et tri.. ( 1996) ont détermine 
qu'un lavage de courte durée limite l'élimination des impuretés accumulées dans le 
matériau filtrant. Par contre, un lavage de longue durée risque de libérer excessivement 
les pores du matériau filtrant et ainsi entrainer le passage d'un plus grand nombre de 
particules pendant la phase de maturation. 
Dans les conditions normales d'opération de l'usine Pont-Viau. le lavage des filtres 
comprend un brassage à I'air pendant 5 minutes et un rinçage à I'eau pendant 9 minutes. 
Afin de determiner les paramètres d'un lavage optimal. l'effet d'une augmentation de la 
durée de chacune des deux phases du lavage a été étudié à l'aide de quatre combinaisons. 
5 et 1 O minutes pour le lavage à I'air. 9 et 15 minutes pour le rinçage à I'eau. 
Pour faciliter la visualisation des courbes et leur interprétation, les stratégies sont 
comparées deux a deux sur les figures 4.3.1.1. et 4.3.1.2. Les essais présentés 
correspondent aux cycles 23, 29, 30 et 33 (voir tableau 3.4.2.2.). La nomenclature utilisée 
sur les figures est la suivante: B5 R9 correspond à un brassage à l'air pendant 5 minutes 
suivi d'un rinçage à I'eau pendant 9 minutes. 
La fipure 4.3.1.1. présente l'impact de la durée du brassage à l'air. en comparant, d'une 
part les essais B5 R9 et B I 0  R9 (graphique a) et d'autre part les essais B5 R I 5  et 
B IO RI 5 (graphique b). La turbidité à l'eau décantée était identique lors des essais des 
figures 4.3.1.1. (a) et (b), soit 0.4 UTN et 0.9 UTN respectivement. 
-i- B5-R9 (FI 0-30 mars) 
-0- B I  0-R9 (FI 0-1 4 avril) 
1 -c- BS-RI 5 (FI 1-7 avril) 
Temps (h:mn) 
Figure 4.3.1.1. Impact de la durée du brassage a I'air sur la phase de maturation 
Dans les deux cas un brassage a I'air prolonge augmente la pointe de turbidité pendant la 
phase de maturation. Ce brassage intense provoquerait en etfet le détachement mais aussi 
l'effritement des impuretés du matériau filtrant rendant leur évacuation plus longue 
pendant le rinçage. Aussi, les particules n'étant pas soumises à une force ascendante, 
pénètrent plus profondément dans le filtre. D'autre part.. le brassage vigoureux pourrait 
entraîner une augmentation de la porosité du lit filtrant à la remise en service et donc un 
pouvoir de rétention des particules diminue comme précédemment suggéré par Colton rr 
tri.. ( 1996). 
Par ailleurs. la figure 4.3.1.2.montre que la qualité de I'eau filtrée pendant la phase de 
maturation dépend à la fois de la durée du lavage et de la durée du rinçage à I'eau. Dans 
les deus cas présentes. la durée de la phase de rinçage a I'eau a été variée pour une durée 
de brassage à l'air de 5 minutes (a) et 10 minutes (b) 
Ces résultats confirment I'amtilioration de la turbidité suite à un long rinçage due à une 
meilleure élimination des impuretés détachées pendant le brassage. Ces deux graphiques 
montrent en outre que la qualité de I'eau filtrée pendant la phase de maturation (amplitude 
de la pointe) dépend de la qualit<: du  lavase et non de celle de l'eau dCcantée. Dans le cas 
de l'usine Pont-Viau. cette pointe serait principalement due aux résidus de lavage. 
L'impact de la qualité de I'eau décantée n'est etliecrivernent visible qu'après la période de 
maturation où la turbidité a I'eau filtrée augmente avec celle à I'eau décantée. 
-i- B5-R9 (Fi 0-30 mars) 
-o- BS-Ri 5 (Fi 1-7 avril) 
0.1 2 1  
-c 610-R9 (F10-14 avril) 
-n- 810-RI 5 (FI 2-7avril) 
0,lO 
0.08 (b) 
0 ,O 6 
0,04 
Temps (h:mn) 
Figure 4.3.1.2. Impact de la durée du rinçage a I'eau sur la phase de maturation 
Toutefois, au vu des faibles écarts entre les valeurs de la turbidité a I'eau filtrée pour les 
quatre combinaisons ne pourrait être qualifiée d'optimale de lavage. aucune des trois 
nouvelles combinaisons par rapport au mode de lairage normal appliqué à l'usine 
(B5 R9). En effet. des coûts énergétiques plus élevés et une baisse de la productivité des 
filtres sont associés à chacune de ces trois stratégies. 
4.3.2. La remise en service 
L'impact d'un arrèt temporaire des filtres. d'une filtration à l'égout et d'une remise en 
service graduelle sur la qualité de I'eau filtrée est décrit dans ce chapitre. 
Rappelons (chapitre 4.2.2.) que la densité de spores de BSA dans I'eau filtrée a été très 
faible pour la majorité des échantillons et donc peu fiable statistiquement 
(valeurs c à 20 UFCIL). Cependant, l'évolution moyenne des comptes de BSA a suivi la 
mème tendance que celle de la turbidiié et des comptes de particules. Tous les essais sur 
les stratégies de remise en service ont été réalisés pendant la période de l'hiver 1999. La 
qualité de I'eau brute est restée relativement constante tout le long des essais de mème 
que les doses de produits chimiques ajoutés. 
Le tableau suivant présente la description de toutes les stratégies de remise en service 
analysées au cours de notre étude. 
Tableau 4.3.2-1. Description des stratégies de remise en service des filtres réalisées 
- - -- - -- -. 
Numéro de Arrêt Filtration à Ouverture 
stratégie l'égout graduelle (minutes) (minutes) (minutes) 
* D a  problémcs pratiques n'ont pas permis de respecter les temps pkvus par le plm statistique 
**Stratégies supplémentaires au plan statistique 
4.3.2.1. Impact d'un arrêt temporaire des filtres sur In qualité de l'eau filtrée à la 
remise en service 
Lors d'un lavage, le matériau filtrant atteint une certaine expansion qui dépend des 
caractéristiques du matériau filtrant et du débit d'eau de lavage. À la fin du lavage. le 
materiau filtrant retrouve progressivement sa stabilité initiale. Cette période temporaire 
d'instabilité affecte la qualité de I'eau filtrée à la remise en service des filtres. L'objectif 
visé lors d'un arrêt temporaire des filtres après un lavage est d'assurer une meilleure 
restabilisation du matériau filtrant avant la remise en service et ainsi d'améliorer la qualité 
de I'eau filtrée au début du cycle de filtration. L'impact d'un arrêt temporaire des filtres a 
été étudié et l'analyse de cette stratégie est présenté dans les paragraphes suivants. 
Notons que la nomenclature A0 E2 G10 signifie qu'après le lavage i l  n'y a pas eu d'arrêt 
du filtre mais une filtration i l'égout de deux minutes suivie d'une remise en service 
graduelle avec augmentation progressive du débit de filtration étalée sur une période de 
10 minutes. 
L'évolution du nombre de particules et I'évolution de la turbidité pour les stratégies 
A0 EO GO et A1 5 EO GO sont présentées sur les figures 4.3.2.1. (a) et (b) respectivement. 
Temps (h:mn) 
Figure 4.3.2.1. Impact d'un arrët sur la qualité de l'eau filtrée à la remise en service 
Les résultats montrent que I'arrèt temporaire des filtres après le lavage permet de réduire 
l'amplitude de la pointe du nombre de particules aussi bien que celle de la turbidité. 
D'après les résultats obtenus durant ces essais, un arrèt de 15 minutes a permis une 
réduction du nombre de particules cumulées pendant la phase de maturation d'environ 
20 0' par rapport à une remise en sewice des filtres non précédé d'un arrèt. Cette 
réduction peut atteindre 40 % selon certains auteurs (Baird and Hillis. 1998). 
L'instabilité des comptes de panicules et de la turhidité après la phase de maturation pour 
la stratégie A0 €0 GO, suggère que la remise en service sans arrèt ni tiltration à l'égout 
retarde la stabilisation du matériau tiltrant. Ceci affecte la qualité de I'eau filtrée sur une 
période plus longue que la phase de maturation. Afin de confirmer cette observation, cet 
essai mérite dtStre répété. 
D'autre part. l'évolution de la qualité de I'eau sur toute la profondeur de matériau filtrant 
a permis d'evaluer l'impact de I'arrèt temporaire des f ltres sur cette phase de 
restabilisatim et de reconditionnement du matériau filtrant. 
La figure suivante (figure 4 3 . 2 2 . )  comporte deux stratégies réalisées sur le filtre 12 
(_eraphiques a et b) et une stratégie réalisée sur le filtre 13 (graphique c). Malgré la 
différence entre les rendements des deux filtres, les résultats présentés montrent l'effet de 
la durée d'un arrèt sur I'enièvement de la turbidité en profondeur dans le matériau. 
La tigure 4 3 3.2. présente la variation de la turbidite en profondeur pour trois stratégies 
de remise en service qui correspondent aux cycles 7, 1 1  et 12 du tableau 3-4-72.  
(graphiques a. b et c respectivement). La turbidité a I'eau décantée est identique dans les 
trois cas présentes et ég l e  en moyenne à 0.60 UIN. 
1.21 A, (a): AU-EU-G~ O 
Temps (h:mn) 
Figure 4.3.2.2. impact de la durée d'un arrêt sur la turbidité dans le matériau filtrant à la 
remise en service 
Le premier prélèvement dans la tête d'eau au-dessus du matériau filtrant a été réalisé 5 
minutes après la remise en service pour les trois stratégies montrées sur la figure 4.3 -2.7. 
Les prélèvements en profondeur ont été réalisés selon les temps de rétention théorique à 
chaque prise. 
Pour faciliter la compréhension, les points d'échantillonnage en profondeur dans le 
matériau scnt apportés su temps de prélhcrnent 3 13 prise ED ( f i s r e  3.1.1.). 
Parallèlement, la turbidité a l'eau filtrée a été mesurée en temps réel. 
Les graphiques (a), (b) et (c) montrent une ditTérence notable dans l'évolution de la 
turbidité à l'intérieur du matériau filtrant en fonction de la durée de l'arrêt. 
A la remise en service. la turbidité de I'eau au niveau des prises El et El  dans I'anthracite. 
4 cm et 9 cm en profondeur respectivement (voir t igre  3 I l  ). dépasse la valeur de la 
turbidité à I'eau décantée (graphique a). En effet. lors d'une remise en service directe du 
filtre à la fin du lavage (a). le degré de compactage du matériau est très faible. De plus, 
les résidus de lavage. non évacués pendant le rinçage sont plus concentrés dans les 
couches superficielles du lit tiltrant provoquant l'augmentation de la turbidité en surface 
du filtre. 
Cependant. après une période d'arrêt (gaphique b et surtout c). la turbidité baisse 
considérablement même dans les couches superficielles de l'anthracite. En effet, l'arrêt a 
entraîné la stabilisation du matériau filtrant et son cornpactage. La piriode d'arrêt aurait 
de plus favorisé une rcdéposition des résidus de lavage sur le matériau et dans les pores. 
Cette diminution de la porosité moyenne permettrait une meilleure rétention des 
particules à la remise en service. 
43.2.2. Impact de la filtration à I'égout sur la qualité de l'eau filtrée à la remise 
en service 
Certains auteurs proposent l'application d'une filtration à I'égout après le lavage afin 
d'éliminer toute ou une partie de I'eau de qualité dégradée pendant la phase de 
maturation (Buciclin et al., 1388. Logsdon et al., i385j. De pius. pour paiiier i'insrabiiité 
du matériau filtrant après le lavage. la filtration à I'égout pourrait permettre d'accélérer la 
stabilisation. C'est sur la base de cette hypothèse que la filtration à I'égout, normalement 
réalisée à 7.5 rn/h a été volontairement augmentée a I 1 mk dans le cadre de  notre projet. 
Les fisures 4.3 2.3. (a) et (b) présentent l'évolution des comptes de particules et de la 
turbidité respectivement pour deux stratégies de remise en service où la seule différence 
est une filtration à I'égout pendant 5 minutes (A30 EO GIO et A30 E5 G 10). De la mème 
façon. le graphique (c) illustre l'évolution du nombre de particules pour deux stratégies de 
remise en service, A0 EO G10 et A0 E5 G10. en faisant ressortir I'efFet de la filtration a 
I'égout sur la qualité de I'eau filtrée. 
Temps (h:rnn) 
Figure 4.3.2.3. Impact de la filtration a l'égout sur la qualité de l'eau filtrée à la remise en 
service 
Les résultats obtenus confirment effectivement que lorsque la filtration à I'égout dure 
5 minutes, elle permet d'éliminer une partie du volume d'eau de moins bonne qualité. 
La figure -1.3.2.4. montre qu'une filtration de 5 minutes décale davantage la pointe du 
nombre de particules par rapport à une filtration à I'égout de 2 minutes. Ces données 
suggèrent qu'une filtration à I'égout plus longue pourrait éliminer la phase de maturation 




Figure 4.3.2.4. Impact de la durée de la filtration à l'égout sur la qualité de l'eau filtrée a la 
remise en service 
Dans les conditions des essais. une filtration à I'égout de 25 à 30 minutes serait 
théoriquement nécessaire pour éliminer toute la phase de maturation. ce qui correspond à 
près de 300 m3 d'eau filtrée à I'égout. Dans le tableau 43.2.2.. nous avons calculé dans 
diffërents cas de tigure, le pourcentage d'eau potentiellement perdue atin d'évaluer les 
pourcentages d'eau de procédé (lavage et égout) et la productivité des filtres. Lorsque 
nous considérons qu'un pourcentage de 2 ?/O d'eau de procédé est un  seuil tolérable. une 
filtration à I'éeout de 30 minutes ne serait économiquement efficace dans aucun cas. 
Tableau 4.3.2.2. Pourcentages d'eau de procédé selon les conditions d'opération 
Conditions normales: 
(vitesse de filtration a l'égout: 7.5 rnlh) 
1 2 minutes 1 30 minutes 
Filtration a l'égout Filtration à I'égout 
VF E:Volume filtré 
à l'égout (m3) 
VL:Volume d'eau 
de lavage (m3) 
I 
VF E + VL 
(m3) 
VT: Volume filtré 
cycle complet (m3) 
Conditions modifiées pour les 
essais de remise en service: 
14,60 
278.1 O 
Eau de procédé 
(%) 










Filtration à l'égoui 
30 minutes 
2,69 
L'utilisation efficace de la filtration à l'égout a la remise en service devrait alors 
dépendre de la durée de la phase de maturation. Bucklin IZ c d . .  (1988) proposent 
d'appliquer une filtration à l'égout lorsque la période de maturation est courte afin de ne 
pas affecter la productivité du filtre. Dans le cadre de ce projet. les résultats ont démontré 
qu'éliminer la phase de maturation par une filtration à I'égout serait une solution coûteuse 
pour l'usine Pont-Viau. 
Afin de conserver une bonne productivité des filtres (2 % d'eau de procédé maximum). la 
durée maximale de la filtration à I'é_rout devrait ètre inférieure ou égale à 8 minutes ou à 
12 minutes pour des vitesses de filtration à I'égout de I 1 d h  ou 7.5 d h  respectivement. 
D'autre part. l'examen des graphiques de la tigure 4 .3 .2 .3  permet d'observer que la 
tiltration a l'égout peut mème entrainer une dégradation de la qualité de l'eau filtrée 
pendant la phase de maturation. La courbe qui correspond a la stratégie A30 E5 GlO 
présente une amplitude plus grande que celle de la stratégie A30 EO GiO où la filtration à 
I'Cgout n'a pas Cte appliquée. Ce dernier permet une réduction du nombre de particules 
cumulées pendant la phase de maturation d'environ 25 ?/o par rapport à la stratéeie 
A30 E5 GlO Nous aborderons l'explication de ces phénomènes ultérieurement dans le 
paragraphe 4 .3 .3 .  
4.3.2.3. Impact d'une remise en service graduelle des filtres sur la qualité de l'eau 
filtrée 
Plusieurs études ont prouvé que l'application d'une remise en service graduelle améliore 
la qualité de I'eau filtrée en diminuant le nombre total de particules pendant de la phase 
de maturation (Hail and Cruii. i997, Coiton er c d . .  1996). 
Afin de connaître l'impact de la remise en service graduelle des filtres, la figure 4.3.2.5. 
présente les variations du nombre de particules pour les configurations de remise en 
service suivantes : .A0 EO GIO, A0 ES GO et A0 E5 GIO, voir tableau 4.3.2.1. 
0- AO-EO-Gl O 
-0- AO-ES-GO 
+ AO-ES-G1 O 
Volume filtre (ml) 
Figure 4.3.2.5. Impact de la remise en senrice graduelle sur la qualité de I'eau filtrée à la 
remise en service 
Contrairement aux études réalisées par Baird and HiIlis. ( 1998). les résultats de la figure 
4.3.2.5. montrent que la remise en service progressive des filtres n'apporte pas 
nécessairement une amélioration de la qualité de I'eau filtrée. D'une pan, en comparant 
les courbes des essais A0 EO G 1 O et A0 ES GO. l'ouverture graduelle des vannes de 
filtration permet une très légère réduction des comptes de particules cumulées (3.5 %) par 
rapport à la filtration à l'égout de 5 minutes pendant la phase de maturation. Sur le cycle 
entier. il n'y a aucune différence entre les deux stratégies. Même si la remise en service 
graduelle semble réduire l'amplitude de la pointe de particules. la durée de la phase de 
maturation se trouve relativement prolongée. 
D'autre part. la comparaison des courbes des stratégies M E5 GO et A0 E5 GlO montre 
que dans certaines conditions. la remise en service graduelle des tiltres peut altérer la 
qualité de I'ettluent. L'amplitude de la pointe du nombre de particules est plus importante 
lorsque l'ouverture graduelle de la vanne de filtration est precedée d'une filtration a 
I'éçout. En effei. une simple filtration à l'égout de 5 minutes permet une réduction du  
nombre de particules cumulées pendant la phase de maturation d'environ JO % par 
rapport à la stratégie qui combine une tiltration a l'égout et une ouverture sraduelle 
(A0 E5 G10). 
Différentes raisons peuvent ètre ivoquées pour expliquer ces résultats quelque peu 
équivoques et parfois contraires a certaines études antérieures. L'objectif du paragraphe 
suivant est de souligner l'une de ces raisons. 
4.3.3. Impact des variations hydrauliques sur In qualité de l'eau filtrée ii la remise 
en service 
Les résultats précédemment présentés montrent que la filtration à l'égout et la remise en 
service graduelle peuvent selon les cas, améliorer ou dégrader la qualité de l'eau filtrée. 
Afin d'expiiquer les ditfërents impacts des ces strategies sur la qualité de I'efnuent des 
filtres, nous avons analysé les profils hydrauliques qui affectent le matériau filtrant a la 
remise en service dans chaque contiguration. La tigure 4.3.3.1 résume les profils 
hydrauliques qui correspondent aux stratégies de remise en service présentées sur les 
figures 4 . 3 2 . 3 .  et 4.3.2.5. 
Temps depuis la fin du lavage (min) Temps depuis la lin du lavage (min) 
Figure 4.3.3.1. Schemas des profils hydrauliques au cours de différentes stratégies de 
remise en service 
La stratégie A30 €0 G10 dont le profil hydraulique est représenté par le schéma (a) a 
permis une meilleure qualité de l'effluent à la remise en service que la stratégie 
M O  ES G10 notée (b) sur la figure 43.3.1. En effet, la stratégie (a) met en jeu une 
variation progressive de la vitesse de filtration à la remise en service. sans à-coups 
hydrauliques au cours de la filtration a la réserve. Par contre le cas (b) où la remise en 
service graduelle est précédée d'une filtration à I'égout, montre que les variations 
hydrauliques sont plus importantes. Dans ce cas. à la t h  du lavage, la vitesse de filtration 
passe rapidement de O à 1 1 m/h pendant la filtration a l'égout. puis s'annule à la fin de la 
tiltration a l'égout. La vanne de filtration s'ouvre ensuite graduellement jusqu'a une 
vitesse de 6 d h  en 10 minutes. Le même eflet se reproduit pour les stratégies A0 EO G10 
et A0 ES G 1 O dont les protiis hydrauliques sont représentés par les schémas (c) et (e) 
respectivement. à la différence qu'aucun arrêt préalable du filtre n'a été effectué. La 
stratégie qui comprend seulement une remise en service graduelle des filtres a conduit à 
une nieilleure qualité de I'effiuent que celle qui comprend une filtration j. I'égout suivie 
d'une ouverture graduelle. Selon Bucklin rt c d . .  (1985) les variations de débits lors de 
I'ouvertiire et de la fermeture des vannes de la filtration à I'égout peuvent provoquer une 
déterioration de la qualité de I'efiluent. Ces variations hydrauliques semblent créer des 
ondes de cliocs qui  augmenteraient les forces de cisaillement des particules dans le 
matériau tiltrant facilitant leur passage à l'eau filtrée (Glasgow and Wlieathley. 1998). 
Dans le cas de la stratégie A0 EO GI O (schéma c de la fisure 4 3 . 3  1 .), l'augmentation 
progressive du débit de tiltration atténue les à-coups hydrauliques. Pour la stratégie 
A0 ES GO (schéma d de la figure 4.3.;. 1), le choc hydraulique subi par le matériau est 
moindre que dans le cas (b) puisque la vitesse de filtration passe de I l  m/h à 6 d h  
(vitesse de tiltration normale pour cet essai). L'amplitude relative de la variation 
hydraulique n'est plus que de 5 d h  au lieu de 1 1 dh,  ce qui justitie encore une meilleure 
qualité de l'eau tiltrée dans le cas (d). Donc. la performance des filtres à la remise en 
service est atrectée aussi bien par les variations hydrauliques que par l'amplitude de ces 
variations. 
4.4. Autres facteurs pouvant affecter la qualité de I'eau filtrée 
Tous les résultats présentés précédemment montrent que les différentes conditions 
d'opération des filtres affectent la qualité de l'effluent: c'est le cas des stratégies de lavage 
et de remise en service des filtres. Cependant. la qualité de I'eau filtrée peut être affectée 
par d'autres facteurs tels que la qualité de I'eau brute et les étapes du traitement en amont 
des tiltres (coagulation. tloculation, décantation). Les sections suivantes présentent 
l'influence de la qualité de I'eau brute et des traitements de coagulation et tloculation sur 
la qualité de l'eau filtrée. 
1.4.1. Influence de In quiilité de l'eau décantée 
Au cours d'une année, la qualité de I'eau brute varie selon les saisons. Les 
renversements. en automne et au printemps. le cas échéant, sont des périodes critiques 
dans une usine de production d'eau potable a cause de la dégradation subite de la qualité 
de la ressource en eau. Un ajustement rapide et adéquat des paramètres d'opération 
s'impose alors afin d'assurer la production d'une eau de bonne qualité. Toutefois, en 
général, la désradation de la qualité de I'eau brute affecte celle de Peau traitée. 
L'ensemble des essais réalises dans cette étude ont couvert les quatre différentes saisons 
(juin 1998 i mai 1999). Les résultats permettent alors d'analyser l'influence de la qualité 
de l'atfluent des filtres sur la qualité de I'eau filtrée. 
[.a figure 4 -1 1 I présente I'infliience de la qualité de l'eau décantée sur la charge en 
panicules 2 I'eau filtrée pour le 8 avril 1999 (graphique a) et pour le 3 décembre 1993 
(graphique b) dont la valeur moyenne de la turbidité à I'eau brute était de 26.7 UTN et de 
9.6 UTN respectivement. 
(a) 8 avril 1999 
ltool 
(b) 3 decembre 1998 
1 
4- Eau décantée - Eau filtrée 
Temps (h:mn) Temps (h:mn) 
Figure 4.4.1.1. Influence de la qualité de I'eau décantée sur la qualité de I'eau filtrée 
Le point culminant du renversement du printemps 1999 s'est situé aux 7 et 8 avril 
(graphique a), la période hors-renversement est représentée par un essai réalisé le 3 
décembre 1998 (graphique b). Les charges en particules plus grosses que 2 pm dans I'eau 
décantée sont de l'ordre de 1000 pan./ml (a) et de 300 part./ml ( b )  Les pphiques 
montrent que les comptes de particules a I'eau filtrée sont fonction de la qualité de 
l'amuent. Il est à remarquer, toutefois, que le rendement d'enlèvement des particules des 
filtres est resté similaire dans les deux cas (environ 75 %). 
D'autre pan, des variations cycliques du nombre de particules à I'eau décantée ont été 
cbservées î !a fin de l'hiver !QQQ et au début dii printemps 1999. ayant entraîné des 
répercussions sur la qualité de I'eau tiltrée comme illustrées sur la tigure 1.4.1.1. 
a: eau décantée 
b: eau filtrée 
Date (jlmla) 
Figure 4.4.1.2. Variations cycliques du nombre de particules a I'eau décantée et à I'eau 
filtrée 
L'amplitude des variations cycliques du nombre de particules a I'eau décantée a été plus 
importante pendant la période de renversement. à la fonte des neiges. La fréquence des 
cycles à I'eau décantée est d'environ 24 heures. Une hypothèse qui pourrait expliquer ce 
phénomène est la variation de température à I'eau brute dans une journée. L'amplitude 
thermique entre le jour et la nuit pourrait atTecter la qualité du traitement et des "rnini- 
renversements" pourraient avoir lieu dans les décanteurs entrainant cette variation 
sinusoïdale des comptes de particules. Des études plus approfondies sur ce sujet s'avèrent 
nécessaires afin de vérifier cette hypothèse. 
Le phénomène s'est reproduit à I'eau tiltrée avec la même périodicité des cycles (un jour) 
qu'à I'eau décantée. Cependant. le décalage entre la pointe a l'eau décantée et la pointe ii 
I'eau filtrée ne correspond pas au temps de rétention théorique calcule entre la prise 
d'échantillonnage d'eau décantée et la prise d'échantillonnage d'eau tiltrée. Ce temps de 
séjour théorique est d'environ 30 minutes contre un  décalage de 6 heures entre les pointes 
a I'eau décantée et à I'eau filtrée. Cette observation confirme la théorie d'attachement- 
détachement successif des panicules selon :\minharajah. ( 1988) En effet. l'interception 
des panicules par le matériau Bltrant est controiée par des phenomènes de sedimentation. 
diffusion et par des forces d'attraction électrostatiques de London-van der Waals. En 
effet. au cours d'un cycle de tiltration a débit constant. la vitesse intrinsèque de I'eau à 
l'intérieure des pores du lit filtrant augmente lorsque la quantité de particules dans les 
pores augmente. Ceci provoque le décrochage des particules des couches superficielles 
du lit et leur migration de plus en plus en profondeur. De cette façon, les panicules 
présentes dans I'eau décantée sont retenues par le matériau filtrant avec une efficacité qui 
est fonction des caractéristiques du matériau et de la nature de I'affiuent. 
4.4.2. Dosage des produits chimiques en amont de la filtration 
Le dosage des produits chimiques dans l'étape de coagulation-floculation joue un rôle 
important sur la performance de la filtration. En effet. la résistance des tlocs dépend du 
dosage et du type de  coagulant et d'aide-coagulant et conditionne sa fiitrabilité. Ur! floc 
peu résistant a tendance à se briser plus facilement et a passer a travers le matériau filtrant 
des filtres. 
La tigure 4.4.2.1. présente deux stratégies de remise en service. Les stratégies ont été 
réalisées pour des qualités d'eau brute différentes. L'effet des stratigies de remise en 
service n'est pas comparable. Seul l'effet du dosage des produits chimiques sera analysé. 
O 50 IO0 150 200 250 300 350 400 
Volume filtré (m3) 
Figure 4.4.2.1. Variation de la qualité de l'eau filtrée selon les doses de coagulant 
La figure 4.4.2.1. présente la variation du nombre de particules pour deux stratégies de 
remise en service différentes : A1 5 EO Gl O et 1\20 EO G20 qui ont été réalisées pendant 
des pkriodes différentes. La qualité de I'eau décantée était légèrement difirente selon le 
cas. comme le montrent les valeurs moyennes en nombre de particules et en turbidité à 
I'eau décantée du tableau 4.4.2.1 La turbidité à I'eau décantée était légèrement supérieure 
pour la stratégie A20 EO G20, pourtant. la qualité de I'eau filtrée pour la stratégie 
A 15 EO G 1 O est moins bonne que celle de la stratégie MO EO (320. 
En usine. le dosage des produits chimiques pour la floculation-décantation est ajusté 
d'après la qualité de I'eau décantée. Les doses d'alun et de silice activée ont été 
modifiées pendant les essais présentés sur la figure 4.4.2.1 Le tableau 4.4.2.1. présente 
les doses de produits chimiques utilisées pendant les essais A 15 EU G 10 et A20 EO G20. 
Les variations dans les dosages des coagulants et aide-coagulants affectent donc la qualité 
des tlocs formes, l'efficacité de la décantation et les performances des tiltres. 
TabIeau4.4.2.1. Impact du dosage des produits chimiques sur la qualité de l'eau traitée 
I~oyenne turb. EF (UTN) 1 0.03 1 0.05 1 




Moyenne turb. EB (UTN) 
Moyenne turb. ED (UTN) 
Sulfate d'alumine (alun) mglL 




Moyenne part. totales ED (part./rnl) 
Maximum en part. totales EF (partJrnl) 
Moyenne part. totales EF (partjml) 
Maximum en turbidité EF* (UTN) 
# 
Les dosages appliqués lors du cycle No.41 (stratégie A1 5 EO GIO) ont produit des flocs 
qui provoquent une percée plus importante en particules et en turbidité. 
A20 EO G20 
1 O-févr-99 
Hargesheimer rl tri-. (1998) ont observé que les variations de la qualité à I'eau filtrée 
dépendent du coagulant (sulfate d'alumine). Un léger changement du dosage de coagulant 
semble affecter les comptes de particules totales supérieures a 2 pm à I'eau filtrée. 
























D'après les observations de cette étude, la qualité de l'eau est liée non seulement aux 
conditions d'opération des filtres mais aussi aux étapes antérieures à la filtration. 
CHAPITRE V 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Ce chapitre résume les principales conclusions de notre projet intitulé: "Évolution de la 
qualité de I'eaii à travers les filtres bicouches sable-anthracite: impact de différentes 
conditions d'opération". Nous y incluons également quelques recommandations relevant 
des résultats obtenus. Celles-ci comprennent une partie destinée i l'opération des filtres et 
une autre contenant une liste d'essais additionnels à effectuer pour mieux comprendre 
certains des aspects abordés ou non dans la présente étude. 
5.1. Principales conclusions 
Cette étude a permis de mieux comprendre certains aspects de l'opération des filtres 
(lavage et remise en service) sur la qualité de I'eau filtrée à l'usine Pont-Viau. 
Au cours d'un cycle de tiltration à l'usine Pont-Viau, la dégradation de la qualité de I'eau 
filtrée se produit principalement pendant la phase de maturation pour les trois paramètres 
suivis: turbidité, comptes de particules et dénombrement de spores de BSA. Pendant toute 
la durée du projet. aucune percée n'a été observée en fin de cycle. 
Les résultats ont montré que la qualité de I'eau filtrée pendant la phase de maturation est 
affectée par les paramètres de lavage, le mode de remise en filtration après le lavage de 
rnèrne que les conditions hydrauliques à la remise en service. 
Dans le cas de I'usine Pont-Viau le lavage est fait en 2 étapes, brassage a I'air suivi de 
rinçage i I'eau L'efficacité du lavage depend à la fois de la durée du brassage a I'air et 
de la durée du rinçage. Le lavage provoque un  effritement des impuretés; un long 
brassage nécessite une phase de rinçage d'autant plus élevée pour assurer I'évacuation des 
particules. 
Des trois modes de lavage étudiés. aucun n'a perniis d'observer une amélioration notable 
des performances des filtres par rapport au mode de lavage usuel de I'usine. La 
contiguration de lavage actuelle à I'usine Pont-Viau est donc convenable pour une bonne 
pertbrmance des filtres. La durée du rinçage a I'eau pendant 9 minutes est sutlisante pour 
les 5 niinutes de brassage à I'air. 
Par contre. l'impact des différentes conditions de remise en service sur la qualité de I'eau 
tiltrée pendant In phase de maturation n été plus clair. Ainsi. l'application d'un arrêt 
temporaire de filtres après le invnge permet la réduction de l'amplitude des pointes 
observées pendant la maturation du filtre Cette stratégie semble donc améliorer la 
stabilisation du matériau filtrant suite à l'expansion atteinte lors du lavage. 
La filtration à l'égout permet de rapprocher la phase de maturation ou d'en éliminer une 
partie. L'dimination théorique cornplite de la phase de maturation prendrait des volumes 
d'eau "perdue" incompatibles avec une bonne productivité des filtres. Dans le cas de 
I'usine Pont-Viau la nécessité de la filtration à I'égout (2 minutes) est remise en cause par 
les résultats de cette étude. En effet, la qualité de I'eau filtrée a l'égout est meilleure a tout 
point de vue (turbidité, particules et BSA) que celle qui est filtrée à la réserve durant la 
période de maturation. 
Finalement, l'augmentation progressive de la vitesse de filtration améliore la qualité de 
l'eau filtrée à la remise en service Cette remise prn-ressive en tltrntion réduit la pointe 
de la phase de maturation. Elle offre la possibilité d'optimiser la performance des filtres. 
toutefois. un contrde strict des vannes de filtration est requis. 
En effet. au cours de cette étude. l'impact des diffërentes strategies de remise en service 
sur la qualité de l'eau filtrée s'est montre particulièrement tributaire de la présence et de 
l'amplitude des variations hydrauliques sur le tiltrr lors de la remise en tiltration. II est 
alors indispensable d'éviter les strategies mettant en œuvre toute variation hydraulique 
brusque. Ainsi. d'après cette étude. la meilleure stratégie de remise en service des filtres 
est celle qui combine un arrèt temporaire des filtres et une ouverture graduelle des vannes 
de filtration. 
Parallèlement, cette étude a permis de comparer dans des conditions similaires les quatre 
filtres étudiés. Un de ces filtres, tous de conception et de configuration identiques a la 
mise en route en 1992, s'est montré particulièrement différent. notamment pendant la 
phase de maturation. Les caractéristiques granulométriques étudiées sur chaque filtre a 
plusieurs profondeurs témoigne d'une possible diversification avec le temps. Ceci nous 
permet de conclure que la performance globale d'une usine ne peut pas ètre étab 
base de mesures effectuées sur le mélange d'eau filtrée de l'ensemble des filtres 
filtre doit ètre contr6lé de façon indépendante. 
lie sur la 
. Chaque 
Les différentes mesures de turbidité et de comptes de particules ont montré qu'à l'usine 
Pont-Viau, le matériau filtrant des filtres étudiés n'est pas utilisé dans toute sa profondeur 
même à la fin du cycle de Filtration étant donnée qu'aucune percée n'a été observée à 
I'eau filtrée. ce qui laisse une bonne sécurité d'opération. 
Le principe de fonctionnement et les limites physiques des compteurs de particules et des 
turbidirnètres utilisés expliquent les différences observées lors du suivi de l'un ou de 
l'autre paramètre pendant la phase de maturation. Mais en règle générale. la mesure de la 
turbidité décrit mieux le comportement des filtres pendant la phase de maturation. alors 
que dans le reste du cycle, les comptes de panicules offrent une meilleure sensibilité aux 
variations de la qualité de 1-eau filtrée. L'utilisation combinée des comptes de particules 
et la mesure de la turbidité permet ainsi d'obtenir u n  contrôle plus strict de la 
performance des filtres au cours de tout un cycle de filtration. De plus. l'utilisation de 
compteurs de particules dont le seuil de sensibilité serait plus bas que 2 pm pourrait 
pallier les limites de cet appareil pendant la phase de maturation. 
Les spores de BSA sont un  outil de contrôle de qualité a posteriori mais leur faible 
densité pendant une partie importante de l'année en fait un paramètre peu fiable. Le 
dénombrement de spores de BSA pourrait donc être utilisé pour confirmer les variations 
de la qualité de l'eau filtrée déterminées par la turbidité et par les comptes de panicules. 
5.2. Recommandations et perspectives 
L'information contenue dans ce mémoire nous parait utile à plusieurs regards. mais pas 
exhaustive. Des essais supplémentaires devraient être aussi réalisés afin de la compléter. 
Le plan statistique d'expériences conçu au début des essais n'a pas permis dans certains 
cas de faire ressortir l'impact séparé des paramètres. Ainsi le plan d'expériences 
complémentaire suivant (tableau 52.1.)  a été proposé pour pallier ce problème. 
Tableau 5.2-1. Description des expériences complémentaires 
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En ce qui concerne le fonctionnement des filtres à l'usine Pont-Viau. des modifications 
substantielles doivent être apportées sur le tiltre 13. allant jusqu'au remplacement 
complet du matériau filtrant en passant par l'inspection du fond de tiltre. 
Lorsque des écarts importants de  performances sont révélés; nous recommandons une 
analyse granulométrique comme celle réalisée dans le cadre de ce projet ou alors une 
analyse granulométrique périodique de façon préventive pour conserver les 
caractéristiques du matériau. 
Les résultats sur l'évolution des pertes de charge en profondeur dans les filtres n'ont pas 
été discutés principalement à cause du colmatage des tubes de piézométrie à la suite des 
lavases. Nous recommandons alors que les robinets des tubes piézometriques soient 
fermes en permanence sauf aux moments des lectures des hauteurs de  colonne d'eau, et 
que les prises en profondeur soient retrolavees pendant ou juste après chaque lavage. Cet 
aspect. en soi théorique. ajoutera d'autres éléments a la compréhension de l'évolution du 
matériau pendant le cycle de filtration. 
Entin. au cours des essais, et particulièrement pendant les périodes d'eau relativement 
froide (O.j°C à 8°C). les comptes de particules à I'eau décantée et a I'eau tiltrée 
évoluaient suivant une allure de variations cycliques. Les explications fournies au cours 
de cette étude n'ont pas été concluantes. Toutefois. les écarts observés pourraient ètre 
attribués aux variations journalières de la température à I'eau brute autour d'une valeur 
critique qui favoriserait des mini-renversements journaliers dans les décanteurs. II serait 
Fortement convenable de poursuivre la recherche d'autres causes probables de ce 
phénomène étant donné qu'il a été clairement identifié que la qualité de I'eau filtrée est 
directement affectée par celle de I'eau décantée. 
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